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AGRI VALILIGI
AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
AGRI AGIZ VE DIiS SAGLIGI MERKEZI
2018 YILI JENERATOR BAKIM ONARIM TEKNiK SARTNAMESI

Madde:1 isin Tammi
Agn Agiz ve Dis Saghgi Merkezi dokiim listesinde kayith bulunan 150 KVA 1 adet, TEKSAN marka

jenerator sistemlerinin bir yillik periyodik bakim ve onarim igidir.

Madde:2 ihalenin kapsamu.

Arizal olsun ya da olmasin; her alti (6) ayda bir olmak fizere genel kontrol yilda bir (1) kez cihazlarin
genel bakimlannin yapilmasini, ayrica genel bakim diginda olusabilecek anizalara da mudahale edilmesini
kapsar.

Madde:3- Genel ve periyodik bakimmn kapsami

Madde:3-1.Bakim sirasinda degistirilmesi gereken pargalarin yerine orijinal parcalar kullamlacaktr.
Dedismesi gereken parga ve sarf malzemeler idare tarafindan satin alimacak, firma montajini sdzlesme dihilinde
ficretsiz vapacaktr,

Madde:3-2.Yiiklenici firma cihazlarin ilk bakimlarini; isin ytikleniciye verildigi tarihten itibaren en ge¢
on bes giin iginde yapacak, cihazlarla ilgili kullanic: personele egitim verecek.

Ayrica her periyodik bakima gelindifin de;

Akil seviye ve sarj kontroli

Yakat hatlarimin kontrolii

Yakit Borulary, Hortum ve baglantilarin kontroli

Kayislarin gerginlik kontrolii

Titresim takozlar ve Baglant yerlerinin kontrolii ve torklanmasi

Hareketli par¢alarin greslenmesi

Egzost sistem Kontrolil

Yag ve yakit filtrelerinin degisimi

Hava filtresi de@isimi varsa

Varsa Turbo Yag, Hava borularinin ses ve gezinti kontrolii

Uygun ¢calisma Kontrolii

Mars ve Sarj sisteminin ¢ahisma kontrolil

Gastergelerin Kontrolii ve varsa Elektronik modiil kontrolii

Isitici ve isitma bujisinin kontroli

Akiimiilatoriin genel kontrolii

Antifriz kontrold ve tamamlanmasi

Motor temizligi

Jeneratoriin ¢ahsma testleri yapilacaktir.

Madde:3-3.Yiiklenici firma Jeneratdrlerin ariza durumunda ya da periyodik bakimda degismesi
gereken pargalarin listesini hastane idaresine firmalanmin acik adres va da kagesini tagiyan servis bakim
belgeleriyle bildireceklerdir.

Madde:3-4.Her alti (6) ayda bir yapilan bakim ve/veya kontroller firma teknisyeni tarafindan {ig nlishah
olarak doldurularak gek liste seklinde sunulacaktir. lkinci niishasi hastane teknik komisyonuna ya da teknik
servis sorumlusuna teslim edilecektir, {iglinell niisha firmanin kendisinde kalacak ilk niishasi hak edig talebi
vapilirken faturayla birlikte idareye(satin alma birimine) sunulacaktir. Sonradan doldurularak gonderilen gek
listeler kabul edilmeyecektir.

Madde:3-8.Yiiklenici Firma, kurumun yedek parga teminini bildirmesini takip eden en geg iki (2)
isgiinil iginde yedek pargalan degistirecektir.

Madde:3-6.Degistirilen yedek pargalarn arizah olanlarinin tamam hastane teknik servising teslim
edilecektir.

Madde:3-7.Yitklenici firma teknisyenleri, bakima ya da anizaya geldiginde hastane teknik servisi bilgisi
dahilinde miidahale edecektir.

Madde:3-8.Temin edilen parga ve sarf malzemeler firma tarafindan cihaza ticretsiz takilacaktir,




Madde:3-9.Anzal parcalarin yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mimkin degilse tim nakliye
iicretleri firmaya ait olacaktir.

Madde:3-10.Jeneratorlerin bakim onarim ya da parga defisiminde dogacak kayip ve zararlar firmaya

ait olacaktir,

Madde:4-Yiiklenici isin verildigi tarihten itibaren ilk on bes giin igin de Jeneratrlerin ilk bakimlarmi
yapacak ve idarenin belirledigi yillik bakim takvimine uyacaktir.

Madde:5-Yiiklenici firma Jeneratdrlerin tek vetkili servisi ise; tek yetkilisi oldufunu gosteren gerekli
belgelerin noter onayh niishalanim teklifiyle birlikle sunacaktir.

Madde:6-Bu sartnamenin uygulanmasinda 4734 sayih Kamu lhale Kanunu ve 4735 sayili Kamu Thale
Szlesmeleri Kanunu ile Hizmet isleri genel Sartnamesinde ve fhale dokiimamm olusturan belgelerde yer alan
tanimlar gegerlidir.

Madde:7-Belirlenen bakim takvimi disinda olusacak ariza durumunda hastane telefon veya faksla
arizayi bildirecek, firma elemanlarinin kuruma gelmeleri, il igi alti(6) saat il digi ise, yirmi dort (24) saattir. Bu
slire iklim sartlarinin normal olmasi durumunda gegerlidir. Iklim ve yol durumunun uygun olmadifi durumlarda
arizanin acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazi kullamer birim sorumlusu)karar VETTr.

Madde:8-Yiiklenici firma hizmet verece@i teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili eZitim
sertifikalarini teklifiyle sunacaktir.

Madde:9-Yiiklenici firma Jeneratdrleri tiretici firmadan yetkili servis belgesine ve efitim sertilikasina
sahip olmali ve bu belgeleri teklifi ile beraber vermelidir.

Madde: 10- Yiiklenici firma cihaz basina giire fivat belirleyecektir. Kurum herhangi bir nedenle (Hek,
ariza vs. ) cihazlardan bir veya birkagim bakim disinda tutmak isterse, yilklenici firma yalmizea bakumim yaptig
cihazlar igin ticret talep edecektir.

Madde:11- Hastanemiz idaresi tarafindan bakimm yetersiz goriildiigi veya sartname Kurullarnmn ihlali
durumlarinda stizlesme tek tarafl olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazih olarak bildirilecektir.
Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktur.
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