T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agri Agiz ve Dis Saghgi Merkezi

FUEL OIL 4 KALORIFER YAKITI TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU

1.1.Bu teknik sartname, Agri Agiz ve Dis Sagligi Merkezinin ihtiyaci olan agagida fiziksel kimyasal

dzellikleri ve EK-1’de miktarlar: belirtilen 1s1nma amagh Fuel Qil 4 Kalorifer Yakitinin 4734 Saytli
Kamu fhale Kanunu kapsaminda satin alinmasins kapsamaktadir.

2. FiZIKSEL ve KIMYASAL OZELLIKLER

2.1.Fue!l Oil 4 Kalorifer Yakiti asagida belirtilen teknik ozelliklere uygun olacaktir. Burada

belirtilmeyen 6zellikler TSE’nin (TS 2177) yiiriirliikte olan giincel standardina uygun
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olacaktir.

Ozellik Birim | Deger | Simr Deney Yontemi
Yofiunluk (15 °C ‘ta) Kg/lt. 0,950 En cok TS 1013 EN SO 3675 veya TS EN [SO 12185
Parlama noktast SC 56 Enaz TS ENISO 2719
Akma noktas _C TS 1233 [SO 3016
Kis (a) °C -1.1 En gok
Yaz (b) 2C 10 En cok
Vizkozite (100 °C ‘ta) cSt 10 En ¢ok TS 145] EN ISO 3104
Kikort % apirhik 1,5 En ¢ok TS EN ISO 8754
Kiil % agirhik 0,1 En ¢ok TS EN IS0 6245
Su % hacim 0,5 En ¢cok TS 124 EN 1428
Toplam Tortu % agirhk 0,15 En ¢ok TS 1SO 10307-2

3. GENEL HUKUMLER

Kalorifer yakitinin ilgili dolum tesisleri ve benzeri tesislerden alinarak ilgili saglik tesisinin
kalorifer dairesine bosaltilmasina kadar alima iliskin tiim asamalar bu teknik sartnamede
belirlenen esaslara uygun olarak gerceklestirilecek, teknik sartnamede bulunmayan hususlarla
ilgili olarak ise ilgili mevzuatlar, idari sartname, s6zlesme tasarist ve ekleri gecerli kabul edilecektir.

Kalorifer yakitinin yakit tanklarina bogaltimina kadar gegen surede meydana gelebilecek her

tirlii olay, kaza. uygunsuzluk vb. ayrica dogabilecek tiim yasal ve hukuki durumlardan da
yiiklenici sorumludur.

Talep edilen kalorifer yakit birim fiyati yiikleme, bosaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceginden
yiiklenici tarafindan hig bir gekilde yiikleme, bosaltma, istif, kantar, analiz, is¢ilik vb. adi altinda ek
ticret talepedilmeyecektir.

3.4.ilgili saghk tesislerinin, ig bu sizlesmeye konu olan yakit tiiketimi sirasinda yakittan kaynaklanan bir

ariza meydana gelmesi durumunda bu durum tutanakla kayit aluna
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ahnmasina istinaden briilorlerin ve kazanlarin bakim ve onarimu ilgili servislere yaptinlacak
ve bakim onarim iicreti yiiklenici tarafindan kargilanacaktsr.

4. TESLIM YERI ve SEKLI

Yiiklenici, Ek- | 'de belirtilen saghk tesisleri akaryakit stoklama yerlerindeki tanklarnn
yerlerini durumlarini dikkate alarak uygun techizat ile donatilmis tanker kamyonlarla
kalorifer yakiti ikmalini stoklama tanklarina yapacaktir.

Tanker kamyonlar, yiiklenicinin sorumlulugunda olacak ve TCK  Genel Midirligiince
¢ikarilan Karayollan Trafik Yonetmeligi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tasinmasi
Yonetmelik hiikiimlerine uygun olacaktir. $u konudaki her tiirlii sorumluluk tamamen
Yiiklenici ye aittir.

Teslimatlar hafta sonlar ile resmi ve genel tatil glinleri haricindeki resmi mesai giinlerinde
mesai saatleri (08.00-17.00) icerisinde yapilacaktir. Resmi mesai grin ve saatleri diginda
higbir sekilde teslimat yapilmayacaktir Ancak idare’ ce 1sinma ve sicak su temininde sikinti
¢ekileceginin anlagilmas: halinde, Muayene ve Kabul Komisyonu ve diger teslim alma
personeli hazir bulundurularak, mesai saatleri disinda da yakit teslim alinabilir.

idare, yakit siparisini saglik tesisinin stoklama kapasitesini ve tiikketim miktarlarim géz
oniinde tutarak yil icinde partiler halinde yapacaktir. Yiiklenici siparigi almasini miiteakip 5
(bes) is giint icerisinde (hafta sonu ve resmi tatil giinlerine denk gelmesi durumunda
izleyen ilk ig giinii) idare’ ye glindiiz mesai saatlerinde yakiti teslim etmek zorundadir.
Aksi takdirde idari sartname’ de belirtilen cezai islem uygulanir.

Tankerlerin dolum ve bosaltilmasinda kullamlan tiim vanalar ile tanker gizli kapaklarn
{izerinde, koptugu zaman bir daha kullanilmas1 miimkiin olmayan 6zel plastik mihiirler
kullantlacaktir. Bu miihiirlerin iizerinde seri numaralan ve firmanin tamtict amblemi
bulunacaktir. Mihir iizerinde bulunan seri numaralari ayni zamanda irsaliye lizerine de
daktilo ile ya da bilgisayarda yazilmig olacaktir. (El ile yazilmas1 halinde ilgili ana
dagitim firmas tarafindan “irsaliye el ile yazilmigtir” ibaresi yazilarak onaylanacaktir.) Bu
miihtirler yakitin ana dagitim firmasindan tankere doldurulma iglemi bitince takilacaktir.
Bosaltma oncesi yapilacak kontrollerde miihiirler tzerindeki seri numaralart sevk
irsaliyesinde yazilan seri numaralan ile karsilagtirilacaktir. Seri numaralarinin bir veya
birkacinin farkh olmasi ya da miihiirlerin herhangi bir sekilde deforme olmus olmasi halinde
bir tutanak tutulacak ve bogaltma islemi yapilmayarak o tankerin getirdigi iriin teslim
alinmayacaktir. Yakit getiren tanker aracinin dolu veya bos olarak tartitmasi sirasinda; aracin
plaka numarasi, kantar fisinde yer alan plaka numarasi ve ana dagitim firmasinin irsaliyeli
faturasinda belirtilen plaka numarasinin ayni olmasina dikkat edilecektir.

Yiiklenici getirdigi yakit ile ilgili tiim bilgileri iceren belgelerin belirtildigi ve idarenin
istedigi niteliklere uygun yakit getirdigine dair taahhiit eden dilekgeyi idareye teslim
edecektir. (Dilek¢e ekinde rafineriden aldigina dair {riin teslim fisi, ana dagitim
firmasinin diizenledigi irsaliyeli fatura, kantar tarti fisi, rafineri tarafindan verilen Fuel
oil 4 analiz raporuy, v.b. belgeleri sunar.) Yiiklenici idareye, mali ihale dékiimanina uygun
sekilde teslim ettigini bildirmesinden itibaren Muayene ve Kabul Komisyonu tegekkiil
ettirilir.

Teslimat firma yetkilisi tarafindan yapilacak olup, nakliyeci veya bagka bir sahis muhatap
kabul edilmeyecektir

5. TARTIM

5.1.Yiklenici: dolu olarak gelen tankeri Muayene ve Kabul Komisyonu iiyelerinden en az birinin

huzurunda 3516 sayih dlgiiler ve Ayar Kanunu hiikiimlerine gore damgalanmig veya damga
yerine gegmek iizere belge verilmis), oncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarin



bulunmadigi yerlerde resmi bir kantarda, resmi bir kantarin bulunmadif) yerlerde o6zel
kantarlarda tarttirarak, teslimat sonrasi bos olan araglar yetkili huzurunda yeniden
tarttinlarak dara (bos arag agirlig1) tespit edilecektir.

5.2.Tartim sonucu iki suret diizenlecek kantar figi idare ve yiiklenici tarafindan imzalandiktan
sonra bir suret idarede bir sureti ytiklenicide kalacaktir.

5.3.Tartim, nakliye ve her tiirlii icilik masraflan Yiikieniciye ait olacaktir.

6. KABUL VE KONTROL

6.1. Yapilacak fiziksel kontrolde igerisinde su ve diger yabanci maddeler oldugu goézle veya
kimyasal maddelerle tespit edilen kalorifer yakiti teslim alinmayacaktir. Bu durum bir
tutanakla tespit edilecektir. Teslim alinmayan uygunsuz kalorifer yalit: yerine, yliklenici 5
(bes) giin igerisinde saghk tesisine hizmetini aksatmayacak sekilde sartnameye uygun yakiti
idare’ ye teslim etmek zorundadir. Aksi takdirde idari Sartname’ de belirtilen cezai islem
uygulanir.

6.2. Idarenin gerekli gérmesi halinde dogacak tiim masraflar ytkleniciye ait olmak Gizere Kamu
Kurumu veya o6zel sektor kuruluglarina gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri
yaptirilacaktir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapilan is,
yiiklenicinin itiraz1 halinde itiraz muayenesi yapilmak tizere numunelerle birlikte hakem
laboratuvar olarak idare’ nin uygun buldugu bir laboratuvara inceletilir. Bu hakem
laboratuvarin verecegi rapor kesindir.

6.3. Tahlil sonucu uygun olmadig taktirde, mal bedeli ddenmeyecek ve Mal Alimlar1 Denetim
Muayene ve Kabul lIslemelerine Dair Yénetmelikte belirtilen hiikiimlere gére yakit
yiikleniciye iade edilecektir. Bozuk teslim edilen yakittan iade giiniine kadar {dare tarafindan
kullanilan ve eksilen kismm icin Yiiklenici iade veya iicret talebinde bulunamayacaktir. lade
esnasinda bu driinlerin 1sitma, tankere geri doldurma vb. masraflar Yiikleniciye ait olup,
Yiiklenici, idare’ den herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktir.

6.4. Ayrica iiriin teslim edilen depoda, dnceden Yiiklenici veya vekilinin katilimiyla miktar tespiti
yapilmig yakit var ise bozuk iiriin mevcut olan yakitin da evsafin1 bozacag igin, Yiklenici
depodaki eski iiriin miktar1 kadar yakit: higbir iicret talep etmeden Idare’ye teslim edecektir.

6.5. Uygun olmayan yakiin idarenin depolarindan alinmasina miiteakip, ilgili birimde higbir

yakit kalmayacagindan Yiiklenici yakit degisimini saghk tesisinde hizmetini aksatmayacak
sekilde yapacaktir. Aksi taktirde Idari sartname’ de belirtilen cezai islem uygulanir.

7. NUMUNE ALMA

7.1. Muayene ve numune alma konularinda, Teknik Sartnamede belirtilen hususlar igin

yirirlikte bulunan TS 900-1 standard esas alinacaktir.
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7.2. Yakiti teslim etmek iizere gelen her tankerden numune alinacaktir. idare, gerek gordiigii
takdirde iiriin teslim tarihini takip eden 10 (giin} igerisinde, teslim edilmis ve numunesi
alinmig Kalorifer Yakitinin bu sartnamede belirtilen dzellikleri tasiyip tagimadig1 tespit igin
uygun gorecegi bir laboratuvarda kontrol ettirecektir. Bunun ic¢in araglardan, idarenin
belirleyecegi yéntemle asgari 3 (iig) litrelik 3 (iig) adet sisede numune alinacak ve Kalorifer
Yakitini getiren yetkili eleman huzurunda mihiirlenecektir. Bu 3 (iig) sise numuneden bir
tanesi tahlil ve deneyler icin laboratuvara gonderildiginde, diger 2 (iki) sise numune ise
ihtilaf halinde tahlile gonderilmek lizere ilgili birimde muhafaza edilecektir. Tahlilden sonra
laboratuvar tarafindan tanzim edilip idareye génderilen rapor goz éniinde bulundurularak;
sonu¢ muayene heyetince bir tutanakla tespit edilecektir. Muayene sonucu kalorifer
yakitinin sartnameye uygun olmadigi anlagilirsa, durum yiikleniciye en ge¢ 3 (tig} ig giinii
icerisinde yazili olarak teblig edilecektir.

AGRI AGIZ VE DIS SAGLIGI MERKEZININ’ nin ihtiyaci olan 1sitnma amagli fue! oil miktar

SAGLIK TESISININ ADI YAKIT CINSI ALINACAK MIKTAR BIRIM
AGRI AGIZ VE DIS SAGLIGI FUEL OIL 36.000 KG
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