T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agr1 Agiz ve Dis Saghgi Merkezi
FUEL OIL 4 (KALYAK) KALORiFER YAKITI TEKNIK
SARTNAMESI

1. KONU

1.1.Bu teknik sartname, Agn Agiz ve Dig Saghgi Merkezinin ihtiyaci olan agagda fiziksel kimyasal
ozellikleri ve EK-1'de miktarlar: belirtilen 1sinma amagcli Fuel Oil 4 (Kalyak) Kalorifer Yakitinin
4734 SayiliKamu ihale Kanunu kapsaminda satin alinmasini kapsamaktadir,

2. FIZIKSEL ve KIMYASAL OZELLIKLER

2.1.Fuel Oil 4 (kalyak) Kalorifer Yakit: asagida belirtilen teknik &zelliklere uygun olacaktir.
Burada belirtilmeyen &zellikler TSE’nin (TS 2177) ylrlrliikte olan giincel standardina uygun
olacaktir.

Ozellik _ Birim Deper Sinir Deney Y&ntemi
Yopgunluk (15 °C TS 1013 EN IS0 3675 veya TS EN
) Ke/lt. 0,950 En gok ool e
Parlama noktas: oC 56 En az TS EN IS0 2719
Akma noktas: eC TS 1233 IS0 3016
Kis (a) =C -1.1 En cok
Yaz (b) sC 10 En cok
}g;k“"“ (100°C | og 10 En gok TS 1451 EN ISO 3104
% % 0,1°i gegen ve

Kiikiirt agirhik %0,1-%1 %1’i gecmeyen TS EN [SO 8754
%

Kul agirlk 0,1 En¢ok TS EN ISO 6245
%

Su i 0,5 En gok TS 124 EN 1428
%

Toplam Tortu agirhik 0,15 En ¢ok TS 1SO 10307-2

3. GENEL HUKUMLER

31 Kalorifer yakitimin (kalyak) ilgili dolum tesisleri ve benzeri tesislerden alinarak ilgili saglik
tesisinin kalorifer dairesine bosaltilmasina kadar alima iliskin tiim asamalar bu teknik
sartnamede belirlenen esaslara uygun olarak gergeklestiriiecek, teknik sartnamede bulunmayan
hususlarla ilgili olarak ise ilgili mevzuatlar, idari sartname, sdzlesme tasans: ve ekleri gecerli kabul
edilecektir.

32 Kalorifer yakitinin (kalyak) yakit tanklarina bogaltimina kadar gegen surede meydana
gelebilecek her tiirlii olay, kaza. uygunsuzluk vb. ayrica dogabilecek tiim yasal ve hukuki
durumlardan da yiiklenici sorumludur.

33. Talep edilen kalorifer yakiti birim fiyat1 yitkleme, bogaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceginden
yiiklenici tarafindan hig bir sekilde yiikleme, bosaltma, istif, kantar, analiz, ig¢ilik vb. adi altinda ek
licret talepedilmeyecektir.

3.4.ilgili saghk tesislerinin, is bu s6zlesmeye konu olan yakit tiiketimi sirasinda yakittan kaynaklanan bir
ariza meydana gelmesi durumunda by durum tutanakla kayit altina
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alinmasina istinaden briilorlerin ve kazanlarin bakimi ve onanimi ilgili servislere yaptinlacak
ve bakim onarnim iicreti yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4. TESLIM YERI ve SEKLI

41 Yiiklenici, Ek- 1 'de belirtilen saglik tesisleri akaryakit stoklama yerlerindeki tanklarin
yerlerini durumlarini dikkate alarak uygun techizat ile donatilmis tanker kamyonlarla
kalorifer yakit ikmalini stoklama tanklarina yapacakur.

42 Tanker kamyonlar, yiiklenicinin sorumlulugunda olacak ve TCK  Genel Midirliigiince
gikartlan Karayollan Trafik Yénetmeligi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taginmasi
Yonetmelik hiitkiimlerine uygun olacaktir. Su konudaki her tiirli sorumluluk tamamen
Yiklenici ye aittir.

43 Teslimatlar hafta sonlar ile resmi ve genel tatil giinleri haricindeki resmi mesai ginlerinde
mesai saatleri (08.00-17.00) igerisinde yapilacaktir. Resmi mesai grin ve saatleri diginda
higbir sekilde teslimat yapilmayacaktir Ancak idare’ ce 1sinma ve sicak su temininde sikinti
cekileceginin anlasilmast halinde, Muayene ve Kabul Komisyonu ve diger teslim alma
personeli hazir bulundurularak, mesai saatleri diginda da yakit teslim alinabilir.

4 [dare, yalat siparigini saghk tesisinin stoklama kapasitesini ve tiiketim miktarlarini goz
oniinde tutarak yil icinde partiler halinde yapacakurr. Yiiklenici siparigi almasini miiteakip 5
(bes) is glinii icerisinde (hafta sonu ve resmi tatil giinlerine denk gelmesi durumunda
izleyen ilk is giinii) idare’ ye giindiiz mesai saatlerinde yakit teslim etmek zorundadur.
Aksi takdirde idari sartname’ de belirtilen cezai islem uygulanir.

45 Tankerlerin dolum ve bosaltilmasinda kullamlan tiim vanalar ile tanker gizli kapaklari
lizerinde, koptugu zaman bir daha kullanilmas: mimkiin olmayan 6zel plastik mithiirler
kullanilacaktir. Bu miihiirlerin iizerinde seri numaralan ve firmanin tamtict amblemi
bulunacaktir. Miihiir iizerinde bulunan seri numaralarn ayni zamanda irsaliye iizerine de
daktilo ile ya da bilgisayarda yazilmis olacaktir. (El ile yazilmasi halinde ilgili ana
dagitim firmas tarafindan “irsaliye el ile yazilmstir” ibaresi yazilarak onaylanacaktir.) Bu
miihiirler yakitin ana dagitim firmasindan tankere doldurulma islemi bitince takilacaktir.
Bosaltma &ncesi yapilacak kontrollerde miihiirler iizerindeki seri numaralari sevk
irsaliyesinde yazilan seri numaralari ile kargilagtirilacaktir. Seri numaralarinin bir veya
birkaginin farkli olmasi ya da miihiirlerin herhangi bir sekilde deforme olmus olmasi halinde
bir tutanak tutulacak ve bosaltma iglemi yapilmayarak o tankerin getirdigi iiriin teslim
alinmayacaktir. Yakit getiren tanker aracinin dolu veya bog olarak tartilmasi sirasinda; aracin
plaka numaras;, kantar fisinde yer alan plaka numarasi ve ana dagitim firmasinin irsaliyeli
faturasinda belirtilen plaka numarasinin ayni olmasina dikkat edilecektir.

46 Yiiklenici getirdigi yakit ile ilgili tim bilgileri iceren belgelerin belirtildigi ve idarenin
istedigi niteliklere uygun yakit getirdigine dair taahhiit eden dilekg¢eyi idareye teslim
edecektir. (Dilekge ekinde rafineriden aldigina dair iriin teslim figi, ana dagitim
firmasimin diizenledigi irsaliyeli fatura, kantar tarti fisi, rafineri tarafindan verilen Fuel
oil 4 analiz raporu, v.b. belgeleri sunar.) Yiiklenici idareye, mali ihale dokiimanina uygun
sekilde teslim ettigini bildirmesinden itibaren Muayene ve Kabul Komisyonu tesekkiil
ettirilir.

47. Teslimat firma yetkilisi tarafindan yapilacak olup, nakliyeci veya bagka bir sahis muhatap
kabul edilmeyecektir

5. TARTIM
5.1.Yiiklenici: dolu olarak gelen tankeri Muayene ve Kabul Komisyonu tiyelerinden en az birinin

huzurunda 3516 sayih dlgiiler ve Ayar Kanunu hiikiimlerine gére damgalanmig veya damga
yerine pecmek fizere belge verilmis), oncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarin
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bulunmadifi yerlerde resmi bir kantarda, resmi bir kantarin bulunmadifi yerlerde bzel
kantarlarda tarttirarak, teslimat sonrasi bos olan araglar yetkili huzurunda yeniden
tarttirilarak dara (bos arag agirhigi) tespit edilecektir.

5.2.Tartim sonucu iki suret diizenlenecek kantar fisi idare ve yiiklenici tarafindan imzalandiktan
sonra bir suret idarede bir sureti yiiklenicide kalacak®tir.

5.3.Tartim, nakliye ve her tiirlii ig¢ilik masraflar Yiikleniciye ait olacaktir.

6. KABUL VE KONTROL

6.1. Yapilacak fiziksel kontrolde igerisinde su ve diger yabanci maddeler oldugu gozle veya
kimyasal maddelerle tespit edilen kalorifer yakiti teslim alinmayacaktir. Bu durum bir
tutanakla tespit edilecektir. Teslim ahnmayan uygunsuz kalorifer yakit: yerine, yiiklenici 5
(bes) giin icerisinde saglik tesisine hizmetini aksatmayacak sekilde gartnameye uygun yakiti
idare’ ye teslim etmek zorundadir. Aksi takdirde idari Sartname’ de belirtilen cezai islem
uygulanir.

6.2. Idarenin gerekli gérmesi halinde dogacak tiim masraflar yiikleniciye ait olmak iizere Kamu
Kurumu veya ozel sektér kuruluglarina gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri
yaptinlacaktir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapilan is,
yiiklenicinin itirazi halinde itiraz muayenesi yapilmak iizere numunelerle birlikte hakem
laboratuvar olarak Idare’ nin uygun buldugu bir laboratuvara inceletilir. Bu hakem
laboratuvarin verecegi rapor kesindir.

6.3. Tahlil sonucu uygun olmadig: taktirde, mal bedeli 6denmeyecek ve Mal Alimlari Denetim
Muayene ve Kabul Islemelerine Dair Yonetmelikte belirtilen hiikiimlere gore yakit
yiikleniciye iade edilecektir. Bozuk teslim edilen yakittan iade giiniine kadar idare tarafindan
kullanilan ve eksilen kismi igin Yiiklenici iade veya {icret talebinde bulunamayacakur. lade
esnasinda bu tiriinlerin 1sitma, tankere geri doldurma vb. masraflar1 Yiikleniciye ait olup,
Yiiklenici, idare’ den herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktir.

6.4. Ayrica iriin teslim edilen depoda dnceden Yiiklenici veya vekilinin katithmiyla miktar tespiti
yapilmis yakit var ise bozuk iiriin mevcut olan yakitin da evsafini bozacag igin, Yiiklenici
depodaki eski {iriin miktari kadar yakiti higbir iicret talep etmeden Idare’ye teslim edecektir.

6.5. Uygun olmayan yakitin idarenin depolarindan alinmasina miiteakip, ilgili birimde higbir
yakit kalmayacagindan Yiiklenici yakit degisimini saghk tesisinde hizmetini aksatmayacak
sekilde yapacaktir. Aksi taktirde [dari sartname’ de belirtilen cezai iglem uygulanir.

7. NUMUNE ALMA

7.1. Muayene ve numune alma konularinda, Teknik Sartnamede belirtilen hususlar igin
yiiriirtiikte bulunan TS 900-1 standard: esas alinacaktir.
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7.2. Yakit1 teslim etmek iizere gelen her tankerden numune alinacaktir. {dare, gerek gordiigii
takdirde iiriin teslim tarihini takip eden 10 (giin) icerisinde, teslim edilmis ve numunesi
alinmig Kalorifer Yakitinin bu sartnamede belirtilen 6zellikleri tagiyip tasimadigi tespit igin
uygun gorecegi bir laboratuvarda kontrol ettirecektir. Bunun igin araclardan, idarenin
belirleyecegi yontemle asgari 3 (lig) litrelik 3 (ii¢) adet sisede numune alinacak ve Kalorifer
Yakitin1 getiren yetkili eleman huzurunda miuhiirlenecektir. Bu 3 (li¢) sise numuneden bir
tanesi tahlil ve deneyler icin laboratuvara gonderildiginde, diger 2 (iki) sise numune ise
ihtilaf halinde tahlile gonderilmek iizere ilgili birimde muhafaza edilecektir. Tahlilden sonra
laboratuvar tarafindan tanzim edilip idareye gonderilen rapor géz oniinde bulundurularak;
sonu¢ muayene heyetince bir tutanakla tespit edilecektir. Muayene sonucu kalorifer
yakitinin sartnameye uygun olmadig1 anlagilirsa, durum yiikleniciye en geg 3 (ig) is giinu
icerisinde yazili olarak teblig edilecektir.

AGRI AGIZ VE Di§ SAGLIGI MERKEZININ' nin ihtiyaci olan 1sinma amagh fuel oil miktari

SAGLIK TESISININ ADI YAKIT CINSI ALINACAK BIRIM
MIKTAR
AGRI AGIZ VE DIS SAGLIGI FUEL OIL 4 (KALYAK) KALORIFER YAKITI 40.000 KG
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