INCELEME VE TESPiT RAPORU

Tigi: a) Patnos Kaymakamliginin 04.01.20] 9 tarih ve E.56 sayil yazisi

b) Patnos ilce Saglik Miidiirliigiiniin 11.04.2019 tarih ve 0084981503 barkod sayili yazisi

¢) 11 Saglik Miidiirligii Makaminm 17.01.2019 tarih ve E.42 sayili yazisi

flgi (a) ve (b)” de kayith yazilar geregi, Patnos flgesi Urkijt Koy Aile Saghigi Merkezinde
(ASM’de) gérevli iken, saglik merkezinin fiziki kullaniminda dolay:, gorev icrasinda sikint yasadigi
gerekgesiyle bahse konu saghk merkezinde gérev yapilamayacagi ve kismi onarim, tadilat ve

Gorevlendirmeye binaen; evrak bazl yapilan arastirmada: binanin 2010 yilinda Nadi Ins,
Firmasi tarafindan 2.075 m? arsa tizerine 2 hekimli ve 348 metre kare oturum alanl olarak Agri 11

Ozel Idaresi tarafindan ihale edilerek insa edildigi tespit edilmis olup. Proje Miiellifinin :BGT
mimarlik oldugu goriilmiistiir,

21.01.2019 tarihinde Urkiit Kayiine gidilerek tesiste yapilan gozlemsel degerlendirme ve
teknik inceleme sonucu, asagidaki eksiklikler tespit edilmistir.

* Lojman giris gelik kapisinin yamulmug oldugu ve kapanmadigi, lojman mahalli i¢ kismindaki
mutfak dolabinin, camlar kirilmis ve bazi menteselerinin olmadig;

* ASM girisi 2 basamakl olup, mermerden yapilmis olan basamaklarin kirik oldugu, giris cephe
kapist metal olup, muhtelif ebatlardaki biitiin kap1 camlarmnin kirik oldugu,

* Kazan igin, ana devre kesici ve ana elektrik panosu olmadigi gériilmiistiir. Bunlarin temin
edilip “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik” gereZi herhangi bir tehlike
aninda elektrik akimini kesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi disinda
kolayca ulasilabilecek bir yere konulmas: gerektigi,

* Sirkiilasyon pompalarinin motor beslemesinin bag| olmadigi,

* Kazan i¢ kismindaki cehennemlik bolmesi tuglalarinin orilmedigi, ancak ilgilj tuglalarin
kazan dairesi mahallj iginde meveut oldugu,

* Lojman kisminda bulunan alafranga klozet deposunun kirik ve kullanilamaz halde oldugu,

* Bayrak diregi ve ASM tabelasinin olmadig,

* ASM mabhallerindeki petek iist kapaklarinin yerinde olmadj g1 (biri harig),

* Binada kamera sisteminin bulunmadig,

* Saft kapaklarinmn eksik oldugu,

* Mutfak lavabosunda girtlak hortumu olmadig1 ve metal lavabo bataryasinin kirik oldugu,

* Binada bulunan boru ve vanalarin izole edilmemis oldugu, (ilgili bu kisimlar Binalarda Enerji
Performans Y&6netmeliginde belirtilen sekilde izole edilmelidir.)
gorilmiistiir,

Bina girisindeki su birikintisinin bina disina tahliyesi igin 50’lik PVC boru ile tahliye hatti
yapilmasi gerektigi,

® “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik” geregi kazan dairesine uygun tipte
bir adet 6 Kg Yangin séndiiriicii konulmas: gerektigi,
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konulmasinin gerekliligi,

*  Mevcut paslanmis dirseklerin yenileri ile degismesi gerektigi, tesisat borularinmn boyanarak
paslanmalarinin 8niine gecilebilecegi,

tespit edilmistir,

Binanin halihazir durumu ile kullanilir durumda olmadigi ve kismi tadilat ile cahisilabilir hale
gelecegi sonucuna varilmigtir,

Komisyonumuzca Ilgili ASM’nin ¢alisir hale gelebilmesi i¢in tarafimizea hazirlanan gerekli malzeme
listesi ekte sunulmustur. Makamlariniza arz olunur, 23.01.2019

Eki: Liste (11 sayfa)
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