imalat hatalar1 bulunmayacak olup, yeni, d
3- IS SAGLIGI VE GUVENLIGI
3.1. Calistirllacak elemanlarinin is saghigy
gerekse ulagim esnasinda y tkleniciye aittir
giivenlik sigortalarini yaptirmak zorunda d
mahallinde is giivenligi tedbirlerini alma
Kanunu mevzuati ve isin cerektirdigi her
Ayrica yapilan ise ve kisiye uygun is giive
Kisisel Koruyucu Donanimlar (KKD’ler)
uygun sekilde kullanilmalari yiiklenici tara
3.2. Asansorde yiikleniciden kaynakli nedd
nedenlerden dolayr personcl, stajyer, yiik]
gegirmesi, yaralanmasi, dliimii vb. magdur
sorumludur.
3.3. Isin yapimu sirasinda idare Hastane ve
kirilmalar yiiklenici tarafindan fen ve sana
herhangi bir zarari tespitinde isletme kaybj
3.4.Yiiklenici elemanlarinin kamu malina
yapacaktir) tizerinden yiiklenici tarafindan g
3.5. Yiiklenici gergeklestir cegi imalatlar {

|
k

Giivenligi Uzmani bulundurmak zorundadir

4- DIGER SARTLAR

4.1. Yiiklenici tarafindan temin edilen ve
haricinde yiiklenici tarafindan en az 2 (1K
4.2. Yiiklenici yaptigi bakim., onarim ve red
sensor, cihaz, levha ve ekipmanin h

uygunsuzlugu ile isgilik, demontaj, myq

gelebilecek her tiirlii zarar ve ziyandan d

4.3. Degisen atil parcalar mutlak surette ida

mihendis, teknisyen vb.) tutanak karsil
ambalajli bir sekilde teslim almacaktir.
4.4. Idarenin izni olmaksizin yiklenicinin
yapacaklar1 tiim islerden ve sonuglari
kisileri muhatap almayacaktir.
4.5. Idare firmadan sozlesme siiresi iginde |

degistirilmesi ve/veya s: yilarin arttirilm

sigortasiz ve yaptigi isin chli olmayan el
licret istemeyecektir.

4.6. Bakim sonrasinda sarf nalzeme olarak
malzemeler yiiklenici firma tarafindan g

olan mevzuata uygun sekilde uzaklastiril
4.7. A tipi muayene kurul isunun  tespit
kullanilacak malzemeler TSI uygunluk bel

Kullanilan tim malzemelerc ait garanti be

idareye hem elden tutanak karsilign teslim e
evrak kayidindan gecirilecekiir.

g

pfosuz ve hi¢ kullanmilmamis olacaktir.

gvenligi ve can giivenligi, gerck is mahallinde
Yiiklenici, biinyesinde ¢alistirdigi personelin sosyal
up, idaremiz bu konuda sorumlu degildir. Firma is
zorundadir. 6331 sayili Is Saghg: ve Giivenligi

{urld tedbiri almak yiiklenicinin sorumlulugundadir.
ligi icin kullanilacak baret, kemer, eldiven vb. tim
yiklenici tarafindan karsilanacak ve bu KKD’lerin
findan saglanacaktir.

nlerle meydana gelen herhangi bir ariza veya diger
enici elemani, hasta veya hasta yakinlarinin kaza

yetlerinin olusmasi durumunda yiiklenici kusursuz

lojmanlarda meydana gelebilecek tim yipranma ve

kurallarina uygun sekilde giderilecektir. Olusacak
da dikkate alinacaktir.

erdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini idare
denmek zorundadir.

snasinda isin kapsamina uygun sinif ve adette Is

montaji yapilan yedek parcalar kullamim hatalari
i) vil garanti altinda olacaktir.

izyon esnasinda kulland: g1 tim malzeme, kablo.
ptall, yanhs se¢imi, yonetmelik ve standartlara
ntaj ve kullamer hatasi vs. nedenlerle meydana
grudan sorumludur.

rede gorevli olan teknik ckipten herhangi birine (

B teslim edilecek, degisimi yapilacak yeni parca

tageron, disaridan veya gecici clemanlar eliyle
pdan yiiklenici sorumlu olacaktir, idare G¢lincti
frhangi bir zaman, yeterli gormedigi elemanlarin
psin1 isteyebilir. Bu durumda yiklenici; yetkisiz,
an calistirmayacak ve [dareden higbir sekilde ek

kullanilan yag, halat, temizlik maddes; vs. gibi
ivenli bir sekilde hastane ortamindan yiirtirliikte
Caktir.

fmis oldugu eksikliklerin giderilmesi amaciyla
esi, ISO ve/veya CE gibi kalite belgeli olacaktir.
geleri ve Kkalite belgeleri. asansor malzemeleri
dilecek hem de bu belgeler taratilip ilgili idarenin

a
g

£

e



4.8. Asansérle alakali tiim islerin bitirild
caginldiginda, etiketleme i¢in yetkili ky
zamanda asansor konusunda editim aldig:
miihendisi de kontrol i¢in cagirilacak ve y
onayi alinacaktir. Tam tersi durumda yani
clektrik veya elektrik-elek tronik miihendj
belgeleyecek bir makine miihendisi de
uygunlugu igin bu miihendisin de onayl1
clektrik-elektronik miihendisinin (Bu miihd
clemant olmalidir) onay1 alinmadan isin kal
4.9. Yapilacak tiim imalatlar fen ve sanat k
4.10. Yiklenici hizmet alimy konusu ya
sistemlerine hicbir sekilde zarar vermeyed
fazla yiik bindirmeyecektir,
4.11. Yiiklenici revizyon esnasinda ve reviz
gerektiren kisimlarinin ihtiya¢ duydugu ene
idarenin meveut sisteminin vapilan elektq
etmelidir. Yiiklenici firma asirt yiik, yanlhs
¢ikabilecek herhangi bir kaza, yangin
4.12. Hizmet alimi isine teklif verecek ist
kosuluyla, idarenin belirleyccegi tarih ve d
asansortin son durumunu oorebileceklerdi
yiiklenicinin yapacag: itirazlar kesinlikle kah

4.13. Asansoriin yesil etiket alabilecek hale

manevi tiim kayiplardan yiik lenici sorumluy 0

4.14. Asansériin A Tipi Muayene Kurulugy

ctiket alamaz ise, A Tipi My
yiklenici 6der.

ayene kurulusu

igi kanisina varilip, etiketleme icin yetkil
rumdan gelecek kisi makine miihendisi

1 belgeleyecek bir elektrik veya elektrik-el
ipilan imalatlarin uyg
tiketleme i¢in yetkili
sl ise

alinacaktir,
ndislerden en az biri A Tipi Muayene
ulii yapilmayacaktr.

uy

fon islemleri sonrasinda asansériin cal
Jiyi, uygun bir yerden almak zorunda
ik imalatlarin; beslemeye yete

gelmemesi nedeniyle olusmast muhtemel

1 kurum
ise ayni
cktronik
unlugu i¢in bu miihendisin de
kurumdan gelecek olacak kisi
ayrica asansor konusunda egitim aldigin
kontrol i¢in cagirilacak ve yapilan imalatlarin
Hem makine hem de elekirik veya
Kurulusunun

allarina uygun olarak gereeklestirilecektir.,

pacagl is ve islemler esnasinda binanin tasiyic
ck ve binaya, binanin tagtyabilecegi yiikten daha

1sirken enerji
dir. Yiiklenici
rli oldugunu teyit

malzeme kullanimi veya yanlis baglanti nedeniyle

vs. def sorumludur.

tkliler, asansoriin bulundugu idareden izin almak
patlerde idare teknik personcllerinin gézetiminde
Sozlesme sonrasi asansériin durumu ile ilgili
ul edilmeyecektir.,

maddi ve
acaktir.

nca yapilan periyodik kontroliinde asansor yesil

fYca tekrardan yapilacak periyodik kontrol bedelini

Murat SARI
Teknik Isler Sorumiusy




