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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili 19 Kalem Malzeme
Alim isinin 4734 sayili ihale Kanunun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; séz
konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 17/06/2019 tarih ve saat 10:00°e kadar
satinalmaQ0+4@gmail.comadresine bildirmenizi rica ederim.

IRA MALZEME ADI BiRIM MIKTAR gB.IRIM TPPLAM
NO FIYAT FIYAT
1 |MOTOR KORUMA SALTERI ADET 3
2 [36 WATT JAKLI U FLORASAN ADET 100
3 [18 WATT FLORASAN ADET 200
4 2X36 OTOMASYON UYUMLU ELEKTRONIK BALAST ADET 30
5 |2X36 WATT ELEKTRONIK BALAST | ADET 50
6  SIVA ALTI LAMBA SENSORU | ADET 100
7 |CAT 6 KABLO ADET 305
8 [3X2.5 MM NYY KABLO ADET 200
9 [3X1.5 MMNYY KABLO " METRE 100
10 [0.75 MM 2'Li NYY KABLO METRE 100
11 [kABLOSUZ 3'LU Fis o ADET 20
12 [3 METRE KABLOLU 3'LU fi$ ADET 10
13 [5 METRE KABLOLU 3'LU fi$ ADET 10
14 ERKEK Fi$ (UPS PRiZi UYUMLU) ADET 25
15 163-50-40 AMPER K OTOMAT | ADET 30
16 [32-25 AMPER V OTOMAT | ADET 20 |
17 |iZOLE BANT I ADET 50 |
18 rG 6 KABLO TV BASLIGI ADET 100 |
K _iﬁ-‘_jﬁ_f&f KABLOSU o ) | METRE 200 |
TOPLAM
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Agr1 Devlet Hastanesi

ELEKTRIK SARF MALZEMESiI ALIM iSi TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU:

1.1 Bu sartname Agr1 Devlet Hastanesi, Teknisyenler biriminin ihtiyaci olan madde 2’de
teknik ozellikleri belirtilen 19 (kalem) elektrik sarf malzemesi alim iginin 4734 sayili
Kamu Ihale Kanunu kapsaminda satin alinmasim kapsamaktadir.

2. TEKNIK OZELLIKLER:
2.1 Motor koruma salteri ¢evirmeli anahtarli ve 30 ile 42 amper arasi ayarlanabilir skalali olacaktir.
Ayrica Istenilen motor koruma salteri hastanede kullanilmakta olan emsalleriyle uyusmas:
bakimindan, numuneye gore getirilecektir. Numune gériilmeden getirilen salterler, hastanede
kullamilmakta olanlardan degilse kabul edilmeyecektir,

2.2 Talep edilen 36 watt U tipi florasan, 4 disli, giin 15181 renginde ve hastanede
kullanilanlarla uyumlu olmalidir,

2.3 18 watt florasanlar giin 15181 renginde olacaktir.

2.4 Istenilen clektronik balastlarin 30 adedi 2x36 watt otomasyon uyumlu elektronik balast,
diger 50 adedi 2x36 normal elektronik balast olacaktir.

2.5 Siva alti lamba sensorleri, 220 volt ve giindliz-zaman ayar skalali olacaktir,
2.6 Cat 6 internet kablosu, kutulu olacaktir.

2.7 3x2.5 mm ile 3x1.5 mm Kablolar NYY ve beyaz izoleli olacaktir.

2.8 (.75 mm Nyy kablo standart §zelliklerde olacaktir.

2.9 Kablosuz 3 figler kaliteli ve yumugak PVC malzemeden imal edilmis olup en az 25 amper
yiik dayaniml olacaktir.

2.10 Talep edilen 3 ve 5 metre u¢’lii figler ve kablosuz erkek fisier, UPS prizine uyumlu ve en
az 25 amper yikk dayamimh olacaktir.

2.11 Talep edilen K otomatlar, 30 adet olarak istenmistir. Bu otomatlar 10 adet 63 amper 10
adet 50 amper, 10 adet 40 amper ve B sinifi olacaktir.

2.12 Talep edilen V otomatlar 10 adedi 32 amper 10 adedi 25 amper olarak toplam 20 adet ve
B sinift olacaktrr.

2.13 Istenilen Izole bantlar muhtelif renklerde ve kaliteli malzemeden imal edilmis olacaktur.




2.14 Talep edilen RG 6 Kablo ve Kablo TV baglig: standart zelliklerde olacaktir.

Onemli; Bahse konu alimla ilgili istenilen tiim malzemelere teklif verecek olan firmalar,
Agn Deviet Hastanesinde bulunan numuneleri gormek zorundadir, Numuneler
goriilmeden getirilecek olan iiriinler Hastaneye uyumlu degilse, iiriinler kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

3. GARANTI;

3.1 S6zlesmeye konu olan iirlinler, en az 2 y1l garantili olacaktir.

4. KABUL;

4.1 Kabul hastane teknisyenlerinin bulundugu komisyon tarafindan yapilacaktir. Kabul ve
kontrol idari sgartname, teknik sartname, sdzlesme ve sézlesme ekleri ile ihale
yonetmeligi hiikiimleri ¢cergevesinde yiirtitulecektir.

Yukarida belirtilen hizmet alimiyla ilgili tiim uyusmazliklarda Agr1 mahkemeleri
yetkili olacaktir.
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