T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU VE BAGLI BIRIMLERINE AiT, ASAGIDA ADET VE
OZELLIKLERI BELIRTILEN, JENERATORLERE 12 (ON iKi) AYLIK PERiYODIiK
BAKIM/ONARIM YAPILMASI iSi TEKNIK SARTNAMESi (PARCA HARIC()

1- GENEL OZELLIKLER
1.1.1sin Niteligi ve Tamimlar

Bu teknik sartname, Agri Saglk Midiirliigii ve bagh birimlerinde yer alan ve
asagida ozellikleri belirtilen Jeneratorlerden; sézlesme siiresince Agri Merkez 1 Nolu ASM,
Agri Merkez 3 Nolu ASM, Agri Merkez 4 Nolu ASM, Agr1 Merkez 5 Nolu ASM, Agr
Merkez 7 Nolu ASM, Agr1 Merkez Tezeren ASM, Dogubayazit Meteoroloji ASM, Tutak
Merkez ASM, Dogubayazit 1 No’lu ASM, Patnos Badisan ASM’de yer alanlarmn yilda toplam
4%er (dorder) kez olmak iizere (3 ayda bir) periyodik bakimlarini, Agr 1l Saglik
Midirliginde, Dogubayazit lge Saghk Midiirliigiinde, Dogubayazit Saglikli Yasam
Merkezinde, Agri Diyadin ilce Saglik Midirliigiinde, Agri Merkez Toplum Saghig
Merkezinde, Agr1 Merkez Laboratuvarda, Agr1 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde yer
alanlarin yilda toplam 6’sar (altisar) kez olmak iizere (2 ayda bir) periyodik bakimlarini, bu
teknik sartnamede 2 ayda bir periyodik bakimi yapilacak ve 3 ayda bir periyodik bakimi
yapilacak seklinde belirtilen jeneratérlerin her 250 ¢alisma saati sonunda genel bakimlarini,
ve giinin 24 (yirmi dort) saatinde idarelerin higbir hizmetini aksatmayacak sekilde ariza
giderimlerini kapsamaktadir.

1.1.1. Cihazlarin Listesi

MODEL
VE/VEYA
DIiGER
PARCA
BULUNDUGU YER MARKA BIGILERI | ADET
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU GENETIC POWER GPD 55 1
DOGUBAYAZIT ILCE SAGLIK GENPOWER
MUDURLUGU GENERATOR GNT 22 1
DOGUBAYAZIT SAGLIKLI YASAM MERKEZI TEKSAN TJ48PRSE 1
AGRI MERKEZ TOPLUM SAGLIGI MERKEZI TEKSAN TJ5OPRSE 1
AGRI MERKEZ LABORATUVAR AKSA APD 12 1
AGRI 112 ACIL KOMUTA KONTROL CUMMINS
MERKEZI AKSA ES22DS 1
PA350JM
AGRI MERKEZ 1 NOLU ASM PALMERA BENZINLI 1
PALMERA PA8500CXEA-
AGRI MERKEZ 3 NOLU ASM MARKA DiZEL 3 1




AGRI MERKEZ 4 NOLU ASM IVECO AIFO SPA 20010

1
AGRI MERKEZ 5 NOLU ASM ROTHER RTR3500 1
AGRI MERKEZ 7 NOLU ASM ACC JENERATOR AJ55R 1
A(:}RJ MERKEZ TEZEREN ASM ULUGUC UG-R55 1
AGRI DIYADIN ILCE SAGLIK
MUDURLUGU UNIVERSAL UND-R 55 1
TUTAK MERKEZ ASM ULUGUC UG-R 110 1

_ RICARDO

PATNOS BADISAN ASM UZTECH 4105ZD 1
DOGUBAYAZIT 1 NOLU ASM GENPOWER GNT 22 1
DOGUBAYAZIT METEOROLOJi ASM| REMPOWER RG8000E 1

1.2. Istekliler
1.2.1. Teklif verecek istekliler; sartnameye konu olan jeneratorlerin kendisinden beklenen tiim
fonksiyonlar1 madde 1.3.’te belirtilen kanunlara ve yonetmeliklere gére yerine getirmesini ve
emniyetli ¢alismasini temin etmekle yiikiimlidiir.
1.2.2. Stzlesme tarihinden itibaren 1 (bir) yil boyunca yukarida 3 ayda bir defa ve 2 ayda bir defa
periyodik bakimi yapilacag: belirtilmis jeneratorlere, periyodik bakim hizmeti ve giiniin 24 saatinde
Jeneratorlerde olusabilecek arizalarin giderilmesi hizmeti sunulur.
1.2.3. Teklif verecek istekliler, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini (TS 12650 Yetkili servisler-i¢ten
yanmali motorlar tarafindan tahrik edilen Jeneratorler- Kurallar) teklif mektubu ile birlikte teslim
etmelidir.
1.2.4. Teklif verecek istekli, bakim-onarimda calisacak teknik personellerin isim listesini, yeterlik
belgelerini (gorev ve sorumluluklarina gore yasal ustalik veya kalfalik belgesi) ve resmi kurumlardan
veya jeneratdr lreticisinden jeneratér bakim-onarim konusunda egitim aldiklarina dair sertifikalari
teklif mektubu ile birlikte teslim etmelidir.
1.2.5. Firma bu iste sigortasiz eleman kesinlikle ¢alistirmayacak olup, firmanin sigortasiz isci
caligtirmas: durumunda Idare’nin firmay1 Sosyal Giivenlik Kurumuna (SGK’ya) sikdyet etme ve
sozlesmeyi feshetme vs. gibi mevzuat hiikiimleri saklidir.
1.2.6. Bu sartnamenin uygulanmasinda 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve 4735 sayili Kamu [hale
Sozlesmeleri Kanunu ile Hizmet Isleri Genel Sartnamesinde ve hizmet alimi dokiimanini olusturan
belgelerde yer alan tanimlar gegerlidir.
1.3. Uygulanacak Kanun ve Yonetmelikler
1.3.1. Jeneratorlerin bakim onarimlari yapilirken asafida belirtilen Kanun ve Y®netmeliklerin
yuriirlikte olan son yayinlarina uyulacaktir.
1.3.1.1. 6331 sayil1 Is Saglig ve Giivenligi Kanunu ve ilgili yénetmelikleri,
1.3.1.2. 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun,
1.3.1.3. 2006/42/AT Makina Emniyeti Y onetmeligi
1.3.1.4. Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeligi
L.3.L5. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y 6netmeligi



1.4. Periyodik Bakim/Onarim Giin ve Saatleri
L.4.1. Periyodik bakimlar, idare ve/veya idarenin ilgili birimi ve yiiklenici firma teknik sorumlusu
tarafindan hazirlanacak takvim cergevesinde belirlenecek tarih ve saatlerde yapilacaktir.

1.4.2. Yiiklenici, periyodik bakim igin yapilacak isleri daha 6nceden belirleyerek idareye yazili olarak
bildirecektir.

LS. Servis Hizmetleri

L5.1. Jeneratorlerin bakim ve onarimlari vyiiriirliikte olan standartlar ile madde 1.3° te belirtilen
kanunlara ve yénetmeliklere uygun olacaktir.

1.5.2. Jeneratorlerin periyodik bakimlari yiiklenici yetkili ve yetkin elemani tarafindan yapilacaktir.
1.5.3. Servis hizmetleri idare ve/veya idare teknik sorumlusunun gbzetiminde yapilacaktir, Bu
kisilerden birinin gbzetiminde olmayan islemler i¢in ticret ddenmeyecektir.

1.5.4. Bakim baslamadan 6nce jeneratér odasi kapisina ve kontrol panosu iizerine bakim yapildigina
dair, mevzuata uygun, levhalar asilacaktir.

1.5.5. Bakimi yapilan cihazla ilgili 3 (ii¢) niisha firmaya ait servis formu diizenlenip bu formun, bir
niishas: ilgili birimde, bir niishasi yiiklenicide kalacak, diger niisha ise fatura ile birlikte idareye
verilecektir.

1.5.6. Servis formu niishalarinda firma kasesi, firma teknik servis sorumlusunun imzasi, idare
yetkilisinin ve/veya idare teknik yetkilisinin imzalar1 olacaktir.

L.5.7. Yapilan kontrol ve onarim islemleri cihaza konulan takip kartlarina islenecektir.

1.5.8. Periyodik bakim diginda yiiklenici adresine, idarece yazili olarak, faksla veya telefonla
bildirilen arizalar igin yiiklenici ariza haberini aldiktan sonra en ge¢ 4 (dort) saat icinde arizaya
miidahale edecektir. Isi alan yiiklenici, tiim sistem iizerinde gerekli incelemeleri yapmal ve eger
4 saatten daha kisa siirede miidahale gerektiren sistem var ise, 4 saatten az olmak iizere, kendi
belirleyecegi siirede sisteme miidahale etmelidir. Jeneratér arizalarina ge¢ miidahale nedeniyle
ila¢ bozulmasi vb. maddi ve manevi kayiplardan yiiklenici kusursuz sorumlu olacaktir,

1.5.9. Idare; sistemlerin arizalanmasi halinde, arizay1 yiiklenicinin bildirdigi telefon ve faks
numarasina giiniin 24 saatinde bildirebilir. Bildirim tarih ve saatleri hakkinda kurum kayitlar1 esas

alinacaktir. Firma bu hususta ulasilabilecek telefon ve faks numaralarim idareye bildirecektir,

1.6.0. Yiiklenici, belirtilen siire zarfinda arizaya miidahale etmedigi taktirde idarece tutulacak rapor
icerigini kabullenmis sayilir.

1.6.1. Ariza durumlarinda yiiklenici mesai saatleri disinda da ¢aligmay1 kabul edecektir. Ayrica,
yuklenici is saatleri diginda veya tatil giinlerinde galistiginda (bayramda ve resmi tatil giinleri de
dahil.) veya ariza bakimi nedeniyle tatil giinleri ve is saatleri disinda ¢alismak zorunda kaldiginda her
ne durumda olursa olsun ek iicret ve teknisyen seyahat masraflarini vb. giderleri talep etmeyecektir.

1.6.2. Servis hizmetleri sonunda, jenerattrlerin calisma performans: viiklenici vasitasiyla test edilecek

ve jeneratdrler calisir vazivette teslim edilecektir.

1.6.3. Jeneratdr odalarinda yiiklenici firmanm adres, faks ve telefon bilgilerini iceren levhalar

olmalidir.



