1.6.4. Yiiklenici; jenerator dairelerinde mevcut mevzuat (ySnetmelikler, standartlar vb.) geregi
bulundurulmasi mecburi olan arag gere¢ vs. teghizatlar1 bulundurur. Yiiklenici; yapacag: kontroller
sonucu eksik olanlari tespit edip tamamlar.

1.6.5. Firma cihazlarin elektrik giivenlik testlerini her bakimda yapmalidir.
1.7. Is Giivenligi

1.7.1. Calistirilacak elemanlarinin is saglig: giivenligi ve can giivenligi, gerek is mahallinde ve
gerekse ulasim esnasinda yiikleniciye aittir. Yiiklenici, biinyesinde ¢ahstirdign personelin
genel saghk sigortasi vb. mevzuatin zorunlu tuttugu sigortalarini yaptirmak zorunda olup,
idaremiz bu konuda sorumlu degildir. Firma is mahallinde is giivenligi tedbirlerini almak
zorundadir. 6331 sayil [ Sagligi ve Giivenligi Kanunu mevzuati ve isin gerektirdigi her tiirlii
tedbiri almak yiiklenicinin sorumlulugundadir. Ayrica personele uygun (ergonomik ve yapilan
ise uygun vb. Ozellikte) is giivenligi i¢in kullamlacak tiim Kisisel Koruyucu Donanimlar
(KKD’ler) yiiklenici tarafindan karsilanacak ve KKD’lerin personelce kullanilmalari

saglanacaktir.

1.7.2. Yiikleniciden kaynakli nedenlerle meydana gelen herhangi bir ariza veya diZer
nedenlerden dolay1 yiiklenici elemani, personel, stajyer, hasta veya hasta yakinlarinin kaza
gegirmesi, yaralanmasi, 6liimii vb. magduriyetlerinin olusmasi durumunda yiiklenici kusursuz
sorumludur.

2- CEZAI HUKUMLER
2.1. Sozlesmenin devam ettigi miiddet igerisinde jeneratdrlerin isletmesi ve bakim islerinde dogacak
biitlin teknik sorumluluk yiikleniciye ait olacaktir, Bakim noksanligindan ve isletme yetersizliginden
kaynaklanan arizalarda tiim sorumluluk yiikleniciye aittir. Ortaya ¢ikan biitiin arizalar yiiklenici
adresine veya iletisim numarasina idarece yazili olarak, faksla veya telefonla bildirilecektir. Yiiklenici
ariza haberini aldiktan sonra derhal miidahale edecektir. Miidahaleye ge¢ kalindig taktirde her arizaya
giinliik, toplam sozlesme bedelinin % 0,3’li oraninda ceza kesilecektir. Yiiklenicinin arizaya geg
ve/veya yanlis miidahalesi, arizali parcalar1 geg¢ veya yanlis parca ile degistirmesi, bakim ve onarimlar
aksatmas1 vb. nedenlerle idarenin ugrayacagi maddi ve manevi zararlar yiiklenici tarafindan
giderilecektir.
2.2. isin ifas1 esnasinda binalarimizda meydana gelebilecek tiim yipranma ve kirtlmalar yiiklenici
tarafindan fen ve sanat kurallar ile ytrtrlikkteki mevzuata uygun sekilde giderilecektir. Olusacak
herhangi bir hasarin tespitinde isletme kayb1 da dikkate alinacaktur.
2.3. Yiiklenici firma elemanlarinin kamu malina verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini idare
yapacaktir) iizerinden firma tarafindan édenmek zorundadir.
2.4, Jeneratorlerde yiikleniciden kaynakli nedenlerle meydana gelen herhangi bir ariza veya diger
nedenlerden dolayi yiiklenici elemani, personel, stajyer, hasta veya hasta yakinlarinin kaza gegirmesi,

yaralanmasi, 8liimii vb. magduriyetlerinin olusmasi durumunda yiiklenici kusursuz sorumludur.



3- DIGER SARTLAR

3.1. Meydana gelen ya da gelisebilecek her tiirlii ariza veya yapilmasi planlanan bakim ve onarimlar
sirasinda ihtiyag duyulabilecek malzemeler idareye bildirilecek ve malzeme varsa depodan
kullanilacak, meveut degil ise; idare, mevzuata uygun dogrultuda baska firmalardan temin etmekte
serbesttir. Yiiklenici bu hususta itirazda bulunamaz. Temin edilen pargalarin montaji yiiklenici
tarafindan iicretsiz yapilacaktir.

3.2. Yiiklenici tarafindan temini gergeklestirilen yedek pargalar igin is¢ilik, nakliye ve montaj
yilklenici tarafindan iicretsiz gerceklestirilir. Jeneratorlere uygun orijinal veya dengi yedek parga
kullanilacaktir,

3.3.Yiiklenici tarafindan temin edilen ve montaji yapilan yedek pargalar kullanim hatalari haricinde
yiklenici tarafindan en az 1 (bir) yillik garanti altinda olacaktir. Garanti siiresi dolmadan bozulan
yedek pargalarin temin edilmesi ve degistirilmesi yiiklenici sorumlulugundadir. Bunun igin iicret talep
edilmeyecektir.

3.4. Yiiklenici yaptigi bakim ve onarim esnasinda kullandigi malzemenin hatali, yanlis segimi,
standartlara uygunsuzlugu, kullanici hatasi vs. nedenlerle meydana gelebilecek her tiirli zarar ve
ziyandan dogrudan sorumludur.

3.5. Ariza, yiiklenici tarafindan temin edilecek parca degistirilmek suretiyle giderilecekse Idareye
yazili rapor edildikten ve onay alindiktan sonra, parganin il i¢i temininde 12 (on iki) saat; il dist

temininde ise 48 (kirk sekiz) saat icinde Jeneratdrler giivenli ¢alisir hale getirilir.
3.6.Yedek parganin yurt disindan gelmesi halinde yasal prosediirlerin gereklerine gore ve azami 1 (bir)
ay iginde ilgili parga ve/veya parcalar temin edilir (Mevzuata goére 1 aydan daha uzun siirede

gelebilecek durumda olan yedek pargalar ile ilgili bu durum idareye ispatlanmalidir.) ve jeneratérler
giivenli ¢aligir hale getirilir.

3.7. Yiiklenici, jeneratrlerin ariza ve/veya bakiminda idarenin haberi olmadan ve onayini almadan
herhangi bir parga veya malzemeyi degistiremez.

3.8. Periyodik bakim ve onarim, parga degisimi, arizanin giderilmesi vs. sirasinda veya sonrasinda,
sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardime1 pargalardaki ve aksamlardaki her tiirlii is ve
islemler (sokiim, takim, malzemenin mahallinden bagka bir yere gétiiriilmesi, geri getirilmesi, hurda
malzemenin idarenin belirleyecegi ve/veya gosterecegi yere nakliyesi vs. ) yiiklenici firma tarafindan
licretsiz olarak yapilir,

3.9. Yiklenici bakim ve arizalara miidahale sirasinda aginmig, yipranmis veya arizalanmis olan

pargalar: idareye bildirmek zorundadir. Degismesi gereken parganin Idarenin onayi alindiktan sonra

yerinden sokiilmesi, yenisinin yerine takilmas ve ¢alisir halde teslimi firma tarafindan, malzeme harig,
ticretsiz yapilir.

3.10. Yiiklenici énce degisimin gerekliligi ile ilgili teknik raporunu; parga degisimi yapildiktan sonra
da degisim yapildigina dair olusturulan teknik servis raporunu konu ile ilgili idari ve/veya teknik
personele imzalatacaktir.

3.11. Degisen pargalar mutlak surette idari ve/veya teknik personelden herhangi birine teslim edilecek,
degisecek parga ambalajl bir sekilde idare yetkilisince teslim alinacaktir. Ambalaji1 agik ve kullanilmig



parga degisimi tespit edildiginde parca parasi Sdenmeyecegi gibi, jeneratérlere ait o dénemin bakim
licreti de firmaya 6denmeyecektir. Firma bu hususy pesinen kabul etmis olur.

3.12. Isin yapimu sirasinda veya planl bakim g¢alismalarindan &nce Jeneratorlerde bir ariza meydana
gelmesi durumunda bu sartnamenin 1.5.3. maddesinde belirtilen yetkililere aninda bilgi verilecek, aksi
halde yapilan miidahalelerden idare sorumlu olmayacaktir.

3.13. idare bakim ve onarim sirasinda firma teknik elemanlarina sdzlesme kapsamindaki sisteme
girme yetkisi verecek ve ilgili teknik elemanlara ¢alisma sahasi saglayacaktr,

3.14. Yiiklenici bakimini yapmis oldugu sistemlerin fenni mesuliyetini kanun, ybnetmelik ve teknik
sartnameler vb. mevzuat gergevesinde iistlenir.

3.15. Sozlesme uhdesinde kalan firma, bakim sézlesmesinin yiirlirlige girdigi tarihten itibaren 20
(yirmi) i giinii icerisinde sartnameye konu olan jeneratdr sistemlerinin genel kontroliinii, emniyet
tedbirleri ve kullanim standartlari bakimindan yapar. Yiiklenici bu durumlarla ilgili olusturacag teknik
raporu idareye teslim edecektir. Bu islemden dolayr yiiklenici firma herhangi bir bedel talep
etmeyecektir.

3.16. Yiiklenici, sistemlerin bakiminin yapilmasi esnasinda ileriye déniik alinmasi gereken tedbirleri
bakim tutanagma yazarak imza altma alacak ve ilgili tutanag: idareye ve teknik islerden sorumlu
yetkililere bildirecektir.

3.17. Servis i¢in gelen personel mutlak surette yiiklenici elemani oldugunu belirten firma kimligini
tagtyacaktir. Yiiklenici bakim igin daha énceden ibraz ettigi personel listesini idareye verecektir. Bu
listede ismi bulunmayan personelin sistemlere miidahale etmesine kesinlikle miisaade edilmeyecek ve
bundan kaynaklanan gecikmeler igin ilgili cezai miieyyideler isletilecektir.

3.18. Gerek periyodik bakim, gerekse herhangi bir arizaya miidahale sonrasinda Jjeneratdrlerin meveut
islevlerinde zayiflama, islevlerinin ortadan kalkmast veya fonksiyon kayiplari gibi bir durumla karsi
kargtya kalinirsa bu durum, yiiklenici firma sorumlulugunda olup herhangi bir bedel talep edilmeden
ivedi olarak sorun diizeltilecektir.

3.19. Yiiklenici firma, sézlesmenin bitim tarihinden 15 (on bes) giin 6nce bakim islemini 1 (bir)
defaligina tekrarlayacak ve jeneratorler ile ilgili kapsamli bir rapor olusturup idareye ve/veya teknik
islerle ilgili sorumlu kisma teslim edecektir.

3.20. idare firmadan sozlesme siiresi i¢inde herhangi bir zaman, yeterli gérmedigi elemanlarin
degistirilmesi ve/veya sayilarin arttirilmasini isteyebilir. Bu durumda idareden higbir sekilde ek iicret
istenmeyecektir.

3.21. Sarf malzeme olarak kullanilan yag gibi malzemeler yiiklenici firma tarafindan giivenli bir
sekilde saglik tesisinden uzaklastirilacaktir.

3.22. Jeneratorler igin kullanici tarafindan yapilmas: gereken giinliik, haftalik, 2 ayda ve 3 ayda bir
olan ve yillik bakimlarin daha saglikh ve giivenli yapilabilmesi adina, yiiklenici firma idare teknik
personeline bu bakimlarla ilgili gerekli egitimi yerinde vermekle miikelleftir. Verilen bu egitim taraflar

arasinda tutanak hazirlanarak resmiyet kazanacaktir.



