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AT AGRIVALILIGI
KN iL SAGLIK MUDURLUGU

e AGRI DEVLET HASTANESI
Say1 - bu¥ 24.03.2020
Konu : Fiyat Teklifi
Isin Adi : Radyoloji Birimi Igin 12 Volt 70 Ah Akii Alim1
Dosya Id : 2089

ILGILi FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih
Kamu fhale Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim
icin KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 26.03.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi glarak
M gdndermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

Satin Alinacak Mahn/ isin

S.No Malin/isin Cinsi Sut Kodu UBB | Miktari | Birimi Fiyat Tutar

1 |12 VOLT 70 AH AKU 130 Adet

KDV Haric¢ Genel Toplam

Teklif Eden
M /.../2020

Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvani - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag: Birim: AGRI DEVLET HASTANESI

« Malzemeler siparigten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

« Teklifler Birim Fiyat Uzerinden degerlendirilecektir.

« Teklif edilen malzemelerin “T.C.llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmig triin numarasi (barkod) olmalidir.
+ Teklif edilen urinlerin onaylanmig driin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde dederlendiriimeyecektir.

« idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi iizerine en geg 150 gin iginde
Yikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

« Teknik Sartname ektedir.

* En geg 3 (lg) glin igerisinde faturasi kuruma ulastinimayan Mal /Hizmetin 6demesi yapiimayacaktir.

« Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.

* Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI lgili Kisi : Elif YARIKAN -
Telefon: 04722156363  Faks: 04722153422 satinalma004@gmail.com
E-Posta: satinalma004@gmail.com  Web:



KURSUN- AS{T AKUMULATOR TEKNIK SARTNAMESI

Teklif edilen akiiler :

12 V 70 Ah C20 1.75 V hiicre bast kesme voltaji olacaktir.1.70 V hiicre bagt 20 Dk 200 Watt
verecektir. Teklif verecek firmalarin ISO 9001,ISO 14001,9HSAS 18001,ISO 27001 ve 12643 Hyb
belgeli olmalidsr.

L. Akiiter tam kapali kuru tip bakimsiz , gaz kagirmayan emniyet v Ili tipten olacaktir.

2. Teklif edilen akiiler yeni ve kullaniimams olacaktar.

3. Akillerin yiizeyi diger aksam]arinda sekil bozukMgu, ¢izik, catlak, kirik, pas vb. olmayacak
ve akitler dis etkenlere kars: dayanikl olacaktr.

4. Akulerin tizerinde, malzemenin adu, markasi, tipi, seri numarasi ve irnal tarihini {ay-y1l olarak)
iceren bilgiler, silinmez, ¢ikmaz bir sekilde bulunacakt.

5. Akiiler gevreye zarar vermeden kullanilabilmeli, asit sizdirmamals ve normal igletme kosullarinda gaz
¢ikartmamalidir. Cahisma prensipleri kapah gaz rekombinasyonu olmahdir,

6. Akiler, kullanim émrii boyunca bakim gerektirmeyecek, elektrolit, su gibi ilaveler
yapilmayacak,elektrolitin gravitesini digme gibi ihtiyaglara gerek duyulmayacaktr.

7. Akilerin dis kilifi tamamen kapali olup, acilabilir kapag) bulunmayacaktir. s kihf
POLIPROPILEN veya ABS gibi sert plastikten olacak, akii catlamayacak, seffaf olmayan, aside
patlamaya karg: dayanikli olacaktir.

8. Akiilerin kutup baslan paslanmaz metalden olup, akiilerden gekilebilecek maksimum akima
dayanikli olacaktir. Kutup baglari ile ara baglant: elemanlar: tamamen izoleli olacaktir.

9. Akim simirlamasi gerektirmeyen bir sabit gerilim kaynagt ile sarj edilebilmelidi.

10. Akiiler, belli araliklarla sarj edilmek koguluyla depoda muhafaza edilmeli,-15 °C ile +50 °C
151 degerleri arasinda galigabilmelidir.

11. Teklif edilen akiilerin garanti siiresi normal kosullarda 2 Y11, beklenen ekonomik dmiirieri en az
10 y1l olacaktir.

12. Akiilerin iireticisi firma ISO 9001-90021SO 14001 1S0:18001 standardma sahip olmal, akiiler TSE-
1352-2EN 60896-21-22 belgeli olmahidir. Bu husus belgelenmelidir.

13. Akdler yatay, dikey, diisey vb.. hangi pozisyonda kullanilirsa kullanilsin performanslarinda
diisme olmayacaktir.

14. Akiiler, 20+ /- 2°C ortam 1sisinda depolandiklarinda, aylik kapasite kayiplar % 3°ii
gegmeyecektir.

15. Akiiler, 20 + / - 5 °C *de 6miirlerinden herhangi bir kayip olmaksizin 12 Ay stire ile
depolanabilecektir.

16. Akiiler, -20 °C +50 °C arasinda ¢aliyma sicakligina sahip olacaktir., Akiiler, tam sarjli olarak
idareye teslim edilecektir.

17. Akitlerin her hiicresinde hiicreyi atmosferden ayiran bir emniyet valfi olacaktir. Akii igerisinde
olugacak basing, akiiniin kimyasal ve fiziksel yapisinia zarar vermeyecek sekilde, bahse konu
tapadan gaz cikisi marifeti ile dilgtirilecektir. Bdylece bir durumda atmosfere brrakilan gaz, 5-6
m3’lik bir odada ¢alismak zorunda olan insanlarmn saghgma zara vermeyecek seviyede olacaktir,
18. Akiilerin agirligi 21 Kg Olacaktir.+-%5 Toleransh.
19.Atik akiiler Cevre ve Sehircilik Bakanligi yasa geregi bertaraf edilmek iizere iade edilecektir.
im tarihiyle iiretim tarihi 6 ay) gecmeyecshir,
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