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Konu : Fiyat Teklifi
Isin Adi . AZOT PROTOKSIT %99.0 SAFLIK NARKOZ GAZI ALIMI
Dosya Id 2742

iLGiLi FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734
saytlh Kamu fhale Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulil ile yapilacaktir. Soz
Konusu alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 03.09.2020 saat: 12:00'a Kadar

ivedi olarak gdndermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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Satin Alinacak Malin/ isin ~~}—" KDV Harig¢ Teklif
S.No Malin/isin Cinsi SutKodu | yBB | Miktan | Birimi Fiyat Tutar
AZOT PROTOKSIT (N20) GAZI %
1 |99.0 SAFLIK AZOT PROTOKSIT 200 kg
(NARKOZ) GAZI
KDV Hari¢ Genel Toplam
Teklif Eden
w2020

Kisi/ Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacagi Birim: AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI

« Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

« Teklifler Birim Fiyat (izerinden degerlendirilecektir.

« Teklif edilen malzemelerin “T.C.llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas!" na kaydedilerek onaylanmig GUrlin numarasi (barkod) olmalidir.
« Teklif edilen driinlerin onaylanmig Urlin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendiriimeyecektir.

- Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi izerine en geg 150 gin
icinde Yikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

« Teknik Sartname ektedir.

« En geg 3 ({ig) glin igerisinde faturasi kuruma ulastinimayan Mal /Hizmetin 6demesi yapiimayacaktir.

« Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agrn Mahkemeleri ve lcra Daireleri Yetkilidir.

« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmig sayilir.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Kargis! AGRI Tlgili Kisi : Halil GODELEK -
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:




T.C.
SAGLIK BAKANLIGI

Agr Egitim ve Arastirma Hastanesi
AZOT PROTOKSIT GAZI ALIM iSi TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU

1.1.Bu teknik sartname Agri Egitim ve Arastirma Hastanesi'nin ihtiyact olan madde 2’de
alimim tanimi belirtilen 200 (ikiyiiz) kg. Azot protoksit gazi aliminin, 4734 sayilh Kamu
[hale Kanunu kapsaminda yapilmasini kapsamaktadir.

2. TEKNiK OZELLIKLER

2.1 Alim konusu Azot protoksit gazi, hastalarin ameliyatlarinda kullamlacak olup.
verilecek gazdan olusabilecek her tiirli komplikasyonlardan sadece firma sorumlu
olacaktir.

2.2 Azot protoksit gazi yerli ise TSE belgesini ithal ise Diinya standard: belgesinden
birine sahip olacak ve ihalede belgelenecektir.

2.3 Verilecek olan az<ot protoksit gazi, yerli ise iiretim ve dolum belgesine, ithal ise ithal
dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktir.
2.4 Azot protoksit gazinin iginde toksik maddelerin oramm belirtilen belge ihalede
verilecektir.

VERILECEK OLAN AZOT PROTOKSIT GAZI DOLU TUPLERI;

a) Boyal olacaktir.

b) Tiiplerde renk seridi olacak.

c¢) Tiip iizerinde solunabilen ibaresi yazil olacak.

d) Baslikli ve bagliklar: miihiirlii olacak.

e) Periyodik bakimlar ve testleri yapilacak.

f) Dolum ve test tarihleri ihtiva eden etiket olacaktir.

g) Vanalar saglam olarak verilecektir.( Arizali vanalar degistirilecektir.)

h) Anzal tiipler degistirilecektir.

i) Tiipler ayni tip olacak.(dikissiz ¢elik tiip olacak.)
2.5 Azot protoksit tiiplerinin dist gri, (ral 7000) renkte iist kisminda mavi renkli serit

olacaktir. Ve tiipiin igindeki gaz cinsinin gevresel olarak tiip iizerine tiip tabanindan 2/3

yitkseklige ve standarda uygun sekilde yazilmahdur.
2.6 Azot proksit tiip basinin bir yanal yiizeyinde bulunmas: gereken isaretler;
a) Uretici firma amblemi.
b) dikigsiz gelik tiiplerin imalat1 TS EN 9809-1,-2-3; 2011 isareti ve numaras.
¢) Seri numarast.
d) Tiipiin bos kitlesi ( valf ve kapak harig kilo olacaktir.)
e) Tiipleri muayene yapan firma ve kurulusun tescil damgasi.




a) Tiip sahibi firmanin ad1 ve markasi.
b) Tiip sahibi firmaya ait tiip numarasi.
¢)Tiip tizerinde deney basinci ve isaretleme basinci.( ib-pascal)
d)Tiip bos kiitlesi kilo valf ve kapak dahil.
e) Tiipiin i¢indeki gaz cesidi.
f) Tiipiin gegerli muayenesinin yapildig tarih.
g) Muayene yapan kurulusun yada firmanin tescil markasi.
2.8 Tibbi gaz tiiplerinin bakim sartlari;
a) Kaynakh gelik tiiplerin imalati TS EN 1322-1:2006 TS EN 13322-2:2006ya gore.
b) Dikissiz gelik tiiplerin imalati TS EN 9809-1,2,3; 2011 e gore.
¢) Basingli gazlar kullanimi sirasindaki periyodik bakim ve tamiri, muayene, deney kurallar
TS EN 1803 ve TS EN 1968 e gore bir tiiptin uzman kisilerce en ge¢ on vilda bir kontroliiniin
yapilmasi.

2.9 Dolumdan gelen tiipler miihiirlii olacaktir.

2.10 Tiiplerin nakil islemleri, bos tliplerin baglandig en son merkezden alinmasi ve
dolumdan gelen tiiplerin baglandigi en son merkeze teslim edilmesi firma taahhiidiinde
olacaktir. Hastanelerin yer degisikligi yapilmasi durumunda firmalar = bu degisiklsige
uyacaktir.

2.11 Dolumdan gelen tiiplerin kontrolii, hastane teknik muayene komisyonu tarafindan
yapilacaktir. Eksik veya arizali gelen tiipler, dolum icin firmaya iade edilir ve kurumdan
ikinci bir dolum iicreti talep edilmez. Tiiplerin arizali ventil, kelebek. rot vb. ekipmanlari
degistirme islemlerini ve gerektifinde boyama islemlerini yiiklenici yapacaktir. Bunlar igin
ayrica iicret talep edilmeyecektir. Tiiplerin ventilleri TSE ISO 10297:2008 standartlarina
uygun olacaktir.

2.12 Dolum yapilacak tiipler, firma tarafindan karsilanacaktir.

2.13 Ihtiyac: belirtilen tiipler. hastaneye en ge¢ 24 saat icinde ve mesai saati icinde
teslim edilecektir. Aksi halde her gegen giin igin cezai miieyyide uygulanacaktir. Ihtiyag,
telefon veya faksla belirtilecektir.

2.14 Azot proksit gazi tiipleri hastanenin belirleyecegi kisiye teslim edilecektir.

2.15 Tiiplerdeki gaz miktar, kg. olarak belirtilecek kontrollerde miktarin eksik
¢ikmasi durumunda tiiplere hicbir ticret ddenmeksizin hastaneye kalacaktir.

2.16 Tiiplerdeki Azot proksit gaz miktari;

a) Azot proksit gazi miktar1 bos verilen ve sonrasinda dolu alinan tiipiin tartim sonucu kg.
olarak farki alinarak tespit edilecektir.

Yukarida belirtilen alimla ilgili tiim anlasmazhklarda Agr1 mahkemeleri yetkilidir.




