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» Malzemeler giparigten sonra Hastanemiz Ambanna mesai sagtleri igerisinde Ambar Taslimi clarak teslim edilecektir.

* Malzemenin satnameye wyaunlufunuen deferlendirilmesi igin idarenin talep stmesi durumunds numune verilecaktir.

+ Alternatif Teklif Kabul edilmeyecekti
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« [dare, Muayensa ve Kabul komisyonunca Kabul Ragoru dizenlenmesinden itibaren yiklenicinin yazil talebi Gzerine en geg 180 gun iginde Ylkleniziye
vaya veliling ddermeyi yapacaktir,

* Firma veya Bayii Numarasi da beliftilecaktir,
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ASANSOR 2021 YILI _12 (ONIKI) AYLIK :
PERYODIK BAKIM-ONARIM TEKNIK SARTNAMESI (PARCA HARIC)

I- GENEL OZELLIKLER

1.1. Isin Niteligi ve Tanimlar

Bu teknik sartname. Fleskirt Ilge Devlet Hastanesine hizmet veren, agagida Gzellikleri belirtilen 4 (dort)
adet asansérin; sizlesme siiresince, vilda 12 (ondirt) kez olmak {izere ayhk bakim-onanimini. giiniin 24
(yirmi dort) saatinde hastane hizmetlerini aksatmayacak gekilde ariza giderimini kapsamaktadir. Yiiklenici
firmanin sorumlulufiu, asansir makine dairesi icerisinde bulunan elektrik kuvvet tablosu dahil olmak tizere
makine dairesinde bulunan kumanda panolari, kontrol iiniteleri, motorlar, halatlar, her tlirlii asansorle ilgili
elektrik ve mekanik aksamlar, asansdr kuyular, kuyu aydimmlatmalan, kabinler ve kabin icleri, asansor
kapilar ve ek pargalarnm ihtiva eder.

1.1.1.Cihazlarin Listesi :

BULUNDUGU YER | MARKA | MODEL|KAPASITE | MIKTAR | DURAK

| | |
ELESKIRT DEVLET HASTANESI ATS | 2014 1&“&};? > | 6DURAK
ELESKIRT DEVLET HASTANESI ATS 2014 5;'3(:;? 1 6 DURAK
ELESKIRT DEVLET HASTANESI ATS 2014 iﬂlgﬂ 1 5 DURAK

1.2. Istekliler

1.2.1.Teklif wverecek istekliler; sartnameye konu olan asansdrlerin  kendisinden beklenen tiim
fonksivonlarim madde 1.3°te belirtilen vonetmeklik ve standartlara gire yerine getirmesini ve emniyetli
calismasini temin etmekle yikiimlidir.

1.2.2. Asansiirlere sizlesme tarihinden itibaren 12 (oniki) ay boyunca, ayda 1 (bir) defa balim
hizmeti ve giiniin 24 (yirmidért) saatinde olusabilecck arzalarin giderilmesi hizmeti sunulur. ~
1.2.3.Teklif verecek istekliler, Hizmet Yeterlilik Belgesini veva Yetkili Servis Belgesi ile yetki aldif
firmanin Hizmet Yeterlilik Belgesini (TS 12255) teklif mektubu ile birlikie teslim etmelidir. (Belgelerin
cecerlilik siiresi stzlesme dénemini kapsavacaktir.)

1.2.4. Teklif verecek istekli servis teknik sorumlusunun, makine veya elekirik veya elektrik-elekironik veya
mekatronik alanlarinda mithendislik/teknoloji fakiiltelerinin birinden mezun olmas: gerekir. Teknik servis
sorumlusunun diploma ash veya idarece onaylanmg 6rnegi teklif mektubu ile birlikte teslim edilmelidir.
1.2.5.Teklif verecek istekli, bakim-onarimda g¢alisacak ieknik personellerinin isim listesi, yeterlilik
belgeleri ( a.) Iki villik meslek viiksekokullanmm makine, clektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon,
elektromekanik tasiyicilar veya rayli sistemler béliimlerinden mezun olanlar veya, b.) Endiistri meslek
liselerinin asansir, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bisliimlerinden mezun olanlar igin diploma
asl veva idarece onavlammis Omegi, e) Ileili béliimlerden mezun olmamalan hilinde gorev ve
sorumluluklanna gore vasal ustalik veya kallalik belgesi.) ve resmi kurumlardan ya da asansér iiretici
veya montaj firmasindan asansér bakim-onarim konusunda egitim aldiklarina dair egitim
sertifikalarm teklif mektubu ile birlikte teslim etmelidir.

1.2.6.Yiiklenici bu igte sigortasiz eleman kesinlikle ¢ahgtrmayacak olup, sigortasiz ig¢i ¢aligtinlmasi
durumunda Idarenin SGKva sikiyet etme ve stzlesmeyi [eshetme v.s. gibi mevzuat hitkiimleri saklidir.
1.2.7.Bu sartnamenin uygulanmasinda 4734 sayili Kamu lhale Kanunu ve 4735 sayih Kamu Ihale
Sozlegmeleri Kanunu ile Hizmet Isleri Genel Sartnamesinde ve ihale dokiimanim olusturan belgelerde yer

alan tammlar gegerlidir.

: T
- =/ !
_,_-—'_'_'__ = ; . j
;




1.3.Uygulanacak Kanun ve Yinetmelikler

1.3.1. Asanstrlerin bakim onarimlar: vapilirken agafnida belirtilen kanun ve yonetmelikler ile standartlann
virtirlikte olan son yayinlarina uyulacakur.

1.3.1.1.6331 Sayili Is Saglig1 ve Guvenligi Kanunu ve ilgili Ydnetmelikleri,

1.3.1.2.4077 Sayih Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanun,

1.3.1.3.95/16/AT Asanstr Ydnetmeligi,

1.3.1.4. Asansir Isletme, Bakim ve Perivodik Kontrol Yénetmeligi,

1.3.1.5. 98/37/AT Makine Emniveti Yénetmeligi

1.3.1.6.Elektrik Ic Tesisleri Yénetmeligi,

1.3.1.7.Elekirik Tesislerinde Topraklama Yonetmeligi,

1.3.1.8.TS EN 13015+A1 Asansér ve Yiirliven Merdiven Bakimi-Bakim Talimatlar Igin Kurallar,

1.4, Pervodik Bakim/Onarun Giin ve Saatleri

1.4.1.Peryodik ve koruyucu bakimlar, hastanc idaresinin ilgili birimi ve vitklenici firma teknik sorumlusu
tarafindan hazirlanacak takvim cercevesinde belirlenecek tarth giin ve saatlerde yaplacaktir.
1.4.2. ¥ (klenici, peryodik bakim igin yapilacak igleri daha onceden belireverek idareye yazihi olarak
bildirecektir.

1.5. Servis Hizmetleri

1.5.1LAsanstriin periyodik bakim ve onarimlar madde 1.3%de belirtilen kanunlara ve yonetmeliklere ve
standartlara uygun olarak yapilacakur.

1.5.2. Asanstrlerin perivodik bakimlari yiklenici teknik servis sorumlusu (ilgili mithendis) nezaretinde
vapilacaktir. e
1.5.3.Servis hizmetleri, hastane miihendisleri, teknik islerden sorumlu miidiir yardimicis: veya hastanenin
sorumliu bas tekmsyenine yada bu kisilerin belirleyecegi ilgili kisi gézetiminde yapilacaktir. Bu kisilerden
birinin gdzetiminde olmayan islemler i¢in ticret ddenmeyecektr.

1.5.4.Bakim baglamadan dnce durak kapilarina, makine dairesi kapisina ve merdiven baslangic ve sonlarma
“ Dikkat Balam Yapihivor * ibaresi asilacaktir.

1.5.5.Bakunt yapilan cihazlarla ile ilgili 3 (iig) niishah firmaya ait scrvis formu diizenlenip bu formun. bir
niishas ilgili birimde, bir niishas: vilklenicide kalacak, diger ntisha ise fatura ile birlikte verilecektir.
1.5.6.8¢rvis formu niishalarnda firma kagesi, firma teknik servis sorumlusunun imzasi, hastane teknik
birim yetkilisinin, hastane idaresinin yetkili kisisinin imzalari olacaktir.

1.5.7.Yapilan kontrol ve onarim iglemler: tiim asansdrler igin hazirlanan takip kartlarina iglenecektir. Her
asansdr igin yilklenici tarafindan Seyir Defteri tutulacakur.

1.5.8.Perivodik bakim disinda  yiiklenici adresine, hastane idare birimince yazih veya telefonla
hildirilen arzalar i¢in yiklenici anza haberini aldiktan sonra en gec 12 (oniki) saat icinde miidahale
edecektir,

1.5.9.Idare; sistemlerin anzalanmasi halinde, anzavi viiklenicinin bildirdigi telefon ve fax numarasina
hususta ulasilabilecek telefon ve fax numaralarim hastane idaresie bildirecektir.

1.6.0.Yiiklenici, belirtilen siire zarfinda anzayva miidahale etmedig taktirde hastanece tutulacak rapor
igerigini kabullenmig sayilir.

1.6.1.Ariza dorumlarinda yiiklenici mesai saatleri disinda da ¢alismayi kabul edecektir. Ayrica, yiiklenici ig
saatleri diginda veva tatil giinlerinde ¢alistipinda (bayramda ve resmi tatil giinleri de dahil.} veya anza
bakuni nedenivle tatil giinleri ve i3 saatleri disinda ¢alismak zorunda kaldifinda her ne durumda olursa
olsun ek ticret ve teknisyen seyahat masraflanm v.b. giderleri talep ctmeyecektir.

1.6.2.Servis hizmetleri sonunda, asanstrlerin ¢alisma performanslan test edilecek ve calisir vazivette teslim
edilecektir

1.6.3. Asansdr tizerinde (goziikiir sekilde) yiiklenici firmamn adres ve telefon bilgilerini igeren levhalar

olmalidir.
1.6.4.Firma cihazlarm elektrik giivenlik testlerini her bakimda vapmalidir.
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1.7. Is Giivenligi

1.7.1.Cahsuinlacak biitiin [irma elemanlanmn is saghif giivenli@ ve can giivenligi, gerek ig mahallinde ve
oerckse ulasim esnasinda firmava aittir. Firma, biinyesinde cahgtudifn personelin sosyal .giivenlik
sigortalanm yaptirmak zorunda olup, 1daremiz bu konuda sorumlu degildir, Firma 13 mahallinde 15
gitvenligl tedbirlerini almak zorundadar.

2- DIGER SARTLAR
3.1.Meydana gelen yada geligebilecek her tiirlii ariza veyva yapilmas: planlanan bakim ve onarimlar
sirasinda  ihtiva¢ duyulabilecek malzemeler idareye bildirilecek ve malzeme warsa depodan
kullamlacak, mevcut degil ise fdare, Thale Kanunu Yinetmeligi hiikiimleri dahilinde diger
firmalardan teklif usulu ile temin etmekte serbesttir. Yiiklenici bu husuta itirazda bulunamaz. Temin
edilen parcalarin montaji viiklenici tarafindan iicretsiz vapilacaktir. Idare, séz konusu istenen
malzemeleri yiiklenicinin teklif edece@i malzeme fivatini uygun girdiigih durumlarda iicreti
mukabilinde yiikleniciden temin etmekte serbesttir,
J.2.Yiiklenici tarafindan temini ger¢cklestirilen yedek parcalar icin iscilik nakliyve ve montaj
viiklenici tarafindan iicretsiz gerceklestirilir. Asansérlerin marka ve modellerine uygun orijinal
vedek parca kullanilacaktir
3.3.Yiiklenici tarafindan temin edilen ve montaji yapilan vedek parcalar kullanim hatalari haricinde
yiiklenici tarafindan en az 1 (bir) vilik garanti altinda olacaktir. Garanti siiresi dolmadan bozulan
yedek parcalarin temin edilmesi ve degistirilmesi yiiklenici sorumlulugundadir. Bunun igin iicret
talep edilmevecektir.
3.4.Yiiklenici yaptif1 bakim ve onanm esnasinda kullandifi malzemenin hatali, vanhs se¢imi, standartlara
uygunsuzlugu, kullanic1 hatas: v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her tiirlit zarar ve ziyandan dogrudan
sorumludur.
3.5.Anza, yiklenici tarafindan temin edilecek parca degistirilmek suretiyle giderilecekse Idareve vazih
olarak rapor edildikten ve onay alindiktan sonra, pargamin il 1¢1 temmninde 12 (on iki) saat: il disi temininde
15e 48 (kirksekiz) saat icinde tiim asansorler giivenli galisir hale petirilir.
3.0.Yedek parcamn yurt disindan gelmesi halinde vasal prosedirlerin gereklerine gire ve azami 1 (bir) av
iginde temin edilir ve tim asansdrler giivenli ¢alisir hale getirilir,
3.7.Yiiklenici, asansiérlerin arza ve balkimnda idarenin haberi olmadan onaymm almadan herhangi
bir parca veya malzemeyi defistiremez.
3.8.Periyodik bakim ve onanm, parga de@isimi, arizamin giderilmesi, ws. swasinda veya sonrasinda,
sistemde veya sistemi mevdana getiren ana ya da vardimer pargalardaki ve aksamlardaki her tirlii is ve
islemler (sokiim, takim, kesim, kaynak, taslama, delme, dis acma, malzemenin mahallinden baska bir vere
obtiirlilmesi, geri getirilmesi. hurda malzemenin Idarenin belirlevecegi ve/veya giisterecedi vere naklivesi,
vs.) yviiklenici firma tarafindan ticretsiz olarak vapilir.
3.9.Yiiklenici bakim ve anzalara miidahale sirasinda aginmig, yiprannug veya arnizalanmg olan pargalars
Idareye bildirmek zorundadir. Degismesi gereken parcamin Idarenin onay: ahndiktan sonra verinden
stikiilmesi, yerine takilmasi, caligir halde teslimi firma tarafindan tcretsiz yapilir.
3.0 Yiiklenici énce degisimin gerekliligi ile ilgili teknik raporunu; parga de@isimi yapildiktan sonrada
degigim vapildigina dair olusturulan teknik servis raporunu kenu ile ilgili basteknisyene yada gorevli
hastane mithendislerine imzalatacalctir.
3.11.Degisen parcalar mutlak surette hastanede girevli olan teknik ekipten herhangi birine
(basteknisyen, clektrik elektronik miihendisi, makina miihendisi, teknik islerden sorumlu miidiir
vardimeist) teslim edilecek, degisecek parca ambalajh bir sekilde hastane basteknisyeni tarafindan
alimacakor. Ambalaji a¢ik ve kullamilons par¢a  deg@isimi tespit edildifinde par¢a parasi
ddenmeyecegi gibi o ay ki bakim iicreti de firmaya idenmeyecektir. Firma bu hususu pesinen kabul

etmis olur.
3.12. Isin yapimu sirasinda veya planh bakim ¢aligmalanndan dnee asansdrlerde bir ariza meydana gelmesi

durumunda bu sartnamenin 1.5.3. maddesinde belirtilen yetkililere aunda bilgi verilecek, aksi halde

yvapilan miidehalelerden hastane idaresi sorumlu olmayacakur.
3.13.0dare bakim ve onarim sirasinda firma teknik elemanlarimn sézlesme kapsamindaki sisteme girme

vetkisi verceek ve galigma sahas) saglavacakur.



3.14.Yiklenici bakmmm yapnus oldugu sistemlerin fenni mesulivetini kanun, yonetmelik ve teknik
sarlnameler ¢ercevesinde iistlenir.

3.15.S6zlesme uhdesinde kalan firma bakim sizlesmesinin viiriirliige girdigi tarihten itibaren 20
(virmi) giin i¢erisinde gsartnemeye konu olan tiim asansor sistemlerinin genel Kontroliinii emniyet
tedbirleri ve kullamim standartlar bakimindan yapar. Bu durumlarla ilgili olusturacad teknik
raporu Idareye teslim edecekti. Bu islemden dolay: yiiklenici firma herhangi bir bedel talep
ctmeyccektir,

3.16.Yiiklenici, sistemlerin bakuminin vapilmas: esnasinda ilerive doniik alinmasi gereken tedbirleri bakim
tutanagina yazarak imza altina alacak ve teknik islerden sorumlu idare vetkililerine bildirecektir.
3.17.Servis igin gelen personel mutlak suretle yiklenmici elemam oldugunu belirten firma kimligini
tasivacakur, Yitklemci bakim daha dnceden 1braz ettign personel listesini hastanede bulunan teknik iglerden
sorumlu ckibe verecektir. Bu listede ismi bulunmayan personelin sistemlere midahale etmesine kesinlikle
miisade edilmeyecek ve bundan kavnaklanan gecikmeler igin ilgili cezai mieyvideler igletilecektir.
3.18.Gerek periyodik bakim, gerekse herhangi bir arizaya miidahale sonrasinda cihazin meveut islevlerinde
zayiflama, 1slevlerin ortadan kalkmasi veya fonksiyon kayiplar: gibi bir durumla kars: karsiva kalmirsa bu
durum yiiklenici firma sorumlulugunda olup herhangi bir bedel talep edilimeden ivedi olarak diizeltilecelktir.
3.19%.Yiklenici firma, sizlegmenin bitim tarihinden 15 {on beg) giin dnce bakim iglemini 1 (bir) defalifina
tekrarlayacak ve asansérlerle ilzili kapsamh bir rapor olusturup teknik islerle ilgili sorumlu kisima teslim
edecektir.

3.20. Yiiklenicinin disaridan veva alt yiikleniciden aldigi hizmetten (tageron firmanmin vaptifn isler ) ve
fveya vecici elemanlarin yapacaklar: tiim islerden ve sonuclarindan firma sorumlu olacaktir, Idare fictinei
kisileri muhatap almayacaktir.

3.2LIdare firmadan sézlesme siresi iginde herhangi bir zaman, veterli gérmedigi elemanlarn
degistirilmesi ve/veya sayilann artunlmasim isteyebilir. Bu durumda idareden higbir gekilde ek ficret
istenmeyeceklir,

3.22 Sarf malzeme olarak kullamlan vag, halat, temizlik maddesi v.s. gibi malzemeler viiklenici firma
taratindan giivenli bir sekilde hastane ortamindan vzaklastinhip imha edilecektir.

3.23. Asansirler icin mevzuatta belirtilen sekilde kurtarma e@itimi ve kullanier tarafindan yapilmasa
gereken giinliik, haftabk ve ayvlik ve yillik bakimlarin daha saghkl ve giivenli yapilabilmesi adina,
yiiklenici firma hastane tcknik personeline bu bakimlarla ilgili gerekli egitimi yerinde vermelkle
miikelleftir. Verilen bu egitim taraflar arasinda tutanak hazirlanarak resmiyet kazanacaktir.
3.24.Sartnameye konu olan asansirlerin periyodik Lontrolleri yiiklenici firma nezaretinde
gerecklestiriliv, Perivodik kontrole nezaret edecek kiginin teknik balkim personeli olmas: ve periyodik
kontrolde A tipi muayene kurulusu ile is bilriligi yapmasi viiklenici firma tarafindan bedelsiz
saglanacaktir.

3- BAKIM ONARIM SARTLARI;

4.1.Makine ve Tahrik Sistemleri ile Tlgili Yiiklenici;

4.1.1.Fren avart, fren disk boslugu ve fren balatalarimin kontrol, ayarlarinin yapilmasi, aksakhklarinin
oiderilmesi, ayrica, fren ile kasnak arasi avarlari yapar.

4.1.2.Motor vagi, yataklar, tahrik ve saptirma kasnagi, motor vataklariin kontrol ve temizligini yapar.
4.1.3.Motor fant, koruma sistemi, motor elektrik baglantisi, kablolalann topraklama sisteminin kontroliind
vapar ve aksakliklan giderir.

4.1.4.Hiz regiilatdriiniin, alt ve iist kasnaklari, regiilatdr halat ve regiilatdr agirhifinm kontroliini yapar.
4.1.5.Motorda isleyen aksamlarda giiriiltii ve sarsintinin kontrolinii yapar, aksakliklan giderir.
4.1.6.Makine dairesinin genel temizliginin ve fiziki kontroliiniin yapilmasim saglar. Bu kontrolde;
4,1.6.1.Makine dairesinin TSE standart ve normlarina uygunlugunun kontroliinii yapar.

4.1.6.2.Makine dairesinde bulundurulmasi mecburi olan cihaz, ekipman, alet, edevat, malzeme vs ile uyan
ve ikaz levhalarl, isaretlemeler, kullanma ve igletme talimatlari, bakimer firmaya ait irtibat bilgilerinin
kontroliinii (Etiket kontroldl) yapar.

4.1.6.3.Makine dairesinin kapi. mentesge, anahtar, kilit sistemlerinin kontroliinit yapar.

4.1.6.4.Makine dairesinin i¢inde veya kapt girisinin etralinda her tirli ig/dis cephe kaplamasim,
bova‘badanasinin kontroliind yapar.
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4.1.6.5.Makine dairesinin tabii havalandirtlmasinin kontrolii, havalandirma panjurunun kontrolii ve
bakimim vapar.

4.1.6.6.Makine dairesinin sicaklifinin kontroliinii yapar (Gerektigin durumlarda makine dairesi sicaklhiginin
calisma sicaklifina getirilmesi i¢in sogutulmas: ve/veya 1siilmasinin temini igin yapilacak 1sleri rapor
eder.)

4,1.6.7.Makine dairesi aydinlatma tesisatinin kontroliinii yapar ve anzali olan yerleri tamir eder.
4.1.6.8.Makine dairesinin tavaninin kontrolinii vapar.

4.2.Kumanda Tablosu ve Elcktrik Aksamla [lgili Yiiklenici;

4.2.1.Kontakttr, role v.b. elektrik malzemelerinin ve baglantilanmm kontroliinii vapar.
4.2.2.Tabla icerisindeki baglanti ve klemenslerin kontroliini yapar.

4,2.3.5igorta, trafo, anahtar v.b. elemanlarn kontroliindi saglar.

4.2.4.Tablo gerilimlerinin ve topraklamamn kontroliinii saglar.

4.2.5.Elektronik kart malzemelerinin ve baglantilarinm kontroliinii vapar.

4.2.6.Kumanda tablasinin hava ve yumusak firga ile temizligini yapar.

4.2.7. Topraklama rélesi ve diger emniyet devresi kontaklarinin kontroliinil yapar.

4.2.8.Nihar kesicinin kontroliindi yapar.

4.2.9.Termik 151 kontroliiniin yapilmasini saglar.

4.2.10.Giig tesisat baglantilarmmin kontroliindl vapar,

4.2.11.Kablo kanatlarinin, kablolarin, topraklama kablosunun, klemenslerin kontroliinii yapar.
4.2.12.Acil kurtarma giig tertibatimin (kata getirme) kontroliini yapar.

4.2.13.Faz kontrol rélesinin kontroliiniin yapar. (Sebekedeki faz degisimlerinden meydana gelebilecek her
tiirlii anzadan firma sorumlu olup, bununla ilgili Gnlemler daha énceden fir tarafindan alinir.)

4.3.Raylar ve Kuyu Uniteleriyle ilgili Yiiklenici;

4.3.1.Konsollann crvata ve somunlarin kontroliind yapar.

4.3.2.Flans baglantilanmin kontroliind yapar.

4.3.3.Raylarn baglantilarinin kontroli, temizligini ve vaglanmasini vapar,

4.3 4. Agrhklarm ve agirhk patenlerinin kontroliindi yapar.

4.3.5.Denge zinciri vedveya halatinmn, makaralarinin kontrolil ve vaglanmasin vapar.

4.3.6.Hidrolik tamponlarin kontrolii, yag ikmali yapilmasi, emniyet siviglerinin kontroliinii yapar.

4.3.7.AlL ve Gist simr galterlert, kuyu igl stop salterlerinin kontroliinii yapar.

4.3.8.Tasivic1  halatlarm  tespit  yerlerinin, gerginliklerinin  kontroliind, temizligin  vapilmasim  ve
gerginliginin dengelenmesini, halat liflerinin ipliklenme ve kopuklarinin kontroliinil yapar

4.3.9.1hz regiilatérhalatimn tespit verlerinin kontroliinil yapar.

4.3.10.Regilatér sivigleri ve kat salterlerinin kontroliinil vapar.

4.3.11.Fleksibil kablonun kontroliini yapar.

4.3.12.Kat butonyerleri, kat gistergeleri, von oklarinin kontroliint ve aksakhiklarimn giderilmesini saglar.
4.3.13.Kuvu iginin ve dibinin temizligi ile [iziki kontroliind yapar. Bu kontrolde;

4.3.13.1.Kuyunun tabii havalandirmasimm kontroliinii vapar.

4.3.13.2.Kuyu avdinlatma tesisatmm (Kablolar, armatiirler ve ampulleri, anahtarlar, vs.) kontroliinii yapar.
4.3.13.3.Kuvu separatérlerinin { Aviricl ve koruvucu kafes tel sistemleri) kontroliinii yapar.

4.3.13.4.Kuvu dibinde su olup olmadignmmn kontroliint, varsa bu suyun uygun bir gekilde bogaltilmasim,
tekrar su birikmemesi icin gerekli ¢alismalan, gerektiginde elektrikli pompa sistemi kurularak su tahliye
islemlerinin yapilmasini saglar.

4,3.13.5.Kuyu igerisinden bagka bir tesisat gecirilip gegirilmediginin kontroliind yapar.

4.4.Kabin ile Ilgili Yiiklenici;

4.4.1.Butonverler, avdmlatma, alarm. acil avdinlatma, havalandirma diyafon, telefon vb. sistemlerin
kontroliinit yapar.

4.4.2.Kabin iskeleti bilumum baglant: elemanlarinm kontroliini yapar.

4.4.3.Emniyet tertibati ve kontaklarm kontroliinii vapar.

4.4.4.Parasiit mckanizmasi ve fren bloklanmn kontroliinil yapar.
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4.4.5.Kat seviyelerinin, durug ve kalkis hassasivetinin avarlanmasi ve sarsintinin kontroliinii yapar.
4.4.6.Kabin patenlerinin kontroliinil ve yagdanhklara yag ikmalim vapar.

4.4.7.Kap1 kontaklar ve fotoselin kontroliini ve ayarlarini vapar.

4.4.8.Kabin asir vik sistemlerinin kontroliinil ve avarlanm yapar.

4.4.9.Kabhin igi uvari levhalarinin kontroliinii yapar ve varsa cksiklikleri tamamlar.

4.4,10.Kabin stii revizyon panosunun, revizvon kartinin, revizyon akii setinin, revizyon salteri, agag
vukar vs. butonlarin kontroliinil vapar.

4.4.11.Kabin igi-dis: kal gistergelen, display, ses yvayin sistemlerinin kontrolinii yvapar.
4.4.12.Kabin 1¢1 temizh@im yapar.

4.4.13.Kabin kasnagr, karsi agirhik raylari. paten ve makaralarin kontroliini yapar.

4.4.14.Kabin hiz kontroliini yapar.

4.5.Kapilar ile Ilgili Yiiklenici;

4.5.1.0tomatik kapt mekanizmasinin (kapr motoru, digli, zincir, kapt halati, kapr makarasi, raylar, kam
konsol baglantihlar, vb.) kontrolinii, ayarlanim, ayrica, fotosell kontroliinil, sikigma (kuvvet) kontagi ve
emnivet ¢itasinin kontroliinii yapar.

4.5.2.Kapi siviglerinin kontroliini ve ayarlarin vapar.

4.5.3.Kabin kamsy, kat kapisi ve aksamlarinin (kapt halati, makarasi. raylar vb.) kontroliinii ve ayarlanm
yapar.

4.5.4.Alt ray ve patenlerin kontrollinii ve ayarlarini vapar,

4.5.5.Kapi kilidi ve fis kontaklarinin kontroliinii ve ayarlarim yapar.

4.5.6.Kam yay ve menteselerinin kontroliinii ve ayarlarim yapar.

4.5.7.Kap1 otomatigi ve pompasinin kontrolii ve avarini vapar.

4.5.8.Kap1 amortisérlerinin, kap kizaklanmn kontroliindl ve avarlarin vapar.

4.5.9.Kapt kapanmasi ve gecikme zamanimn kontrolit ve ayarlanmasi, her katta calisma kontroliiniin
vapilmasini saglar,

4.5.10.Kapilarn, ray, esik ve aksesuarlarmmn genel temizligini vapar ve gelik kaplamalann zel s ile
silinmesi. koruyucu balkim yaplmasini saglar,
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