AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU, AGRI MERKEZ TOPLUM SAGLIGI MERKEZI (TSM)
VE DOGUBAYAZIT TSM’DE BULUNAN VE ASAGIDA OZELLIKLERI BELIRTILEN
TOPLAM 4 ADET KLIMAYA 1 YILLIK (2 AYDA BiR OLMAK UZERE HER BiRINE
TOPLAM ALTISAR KEZ) BAKIM VE GEREKTIGINDE ONARIM YAPILMASI I§i
(PARCA HARIC) TEKNIK SARTNAMESI

1- BAKIMA GIRECEK KLIMALARA AIT BILGILER:

A-) Agn 1l Saghik Midirligi binasinda bulunan toplam 2 adet ve her biri 9500 watt sogutma
kapasitesine ve R404 sogutucu akiskana haiz IBS marka cihazlarin bakimin,

B-) Agn Merkez TSM’ de bulunan bir adet Friterm FEM 30 32-Y Tip 5,75 kW kapasitede
cihazin bakimini

C-) Aprt Dogubayazit TSM’de bulunan bir adet Zanotti GM2 model klimanin bakimim kapsar.

2- ARIZAYA MUDAHALE VE TAMIR SURELERINE ILiSKIN BILGILER

Periyodik bakim zamanlari diginda meydana gelebilecek arizalara milcbir sebepler diginda
(ayaklanma, harp hali, yangin, sel ve deprem), sicak dig hava kosullarinda soguk dig hava kogullarma
nazaran ¢ok daha kisa slirelerde, miidahale edilerek gerekli islemler baglatilacak ve yedek parga
diginda anzalar icretsiz giderilecektir, Arnzalara miidahalenin ve arnizamin giderilmesinin
gecikmesinden kaynaklanan ilag zayiatinda, idare bozulan ilaglar: tespit edecek ve bozulan ilag
bedelleri yiiklenici tarafindan idareye Sdenecektir. Ariza giderilinceye kadar yiiklenici her bir ecza
deposunda yer alan ilaglarin bozulmasina engel olacak sofutma kapasitesinde, sogutmada en az A
enerji verimlilik simfi ve temiz halde (lejyonella v.b. bakteriler tiirememis olmahdir.), mobil klima
veya klimalari sofutma cihaz arnizasimin gergeklestifi yer veya yerlere, ilgili mobil klima veya
klimalar: da kendi temin etmek suretiyle, kuracakfir.

3. CIHAZ BAKIMINDA YAPILACAK i$ VE ISLEMLER

Kondenserin (yogusturucunun) ve evaporattriin (buharlagtiricinin) temizligi, drenaj tavasi ve
hattinin temizligi, i¢ fan pervanelerinin temizligi, filtrelerin temizligi, parametre kontrolil, gaz kagak
tespiti, eksik ise klimalara uygun gaz ilavesi yapilmasi, klima elektrik tesisatinin kontrold, tiim
baglantilarin kontrolil, lejyonella bakterisi olugmasini engelleyici &nlemlerin alinmasi ve bakim
onanima konu klimalarin dreticilerinden alinan bilgiler dahilinde gerekli bakim islemlerinin
gerceklestiriimesi yliklenici tarafindan yapilacaktir,
3.1. Cihaz temizliginde kullanilacak her tiirlit malzeme yilklenici tarafindan temin edilecek olup, ilgili
temizlik malzemeleri ile alakal: yliklenici herhangi bir dicret talebinde bulunmayacaktir,
3.2, Tim bakim ve onarmlar klima bakim onariminda uzman ve efitimli kisiler tarafindan
yapilacaktir, Servis hizmetleri idare ve/veya idare teknik sorumlusunun gézetiminde yapilacaktir. Bu
kigilerden birinin gbzetiminde olmayan iglemler igin ticret Sdenmeyecektir. Bakimi yapilan cihazlarla
ilgili 3 (ii¢) niisha firmaya ait servis formu diizenlenip bu formun, bir niishas: ilgili birimde, bir

niishas: yiiklenicide kalacak, diger niisha ise fatura ile birlikte idareye verilecektir. Servis formu
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niishalarinda firma kasesi, firma teknik servis sorumlusunun imzasi, idare yetkilisinin ve/veya idare
teknik yetkilisinin imzalari olacaktir.

3.3.Yapilan kontrol ve onarim iglemleri tim cihazlara konulan takip kartlarina islenecektir.

3.4. Periyodik bakim diginda yiiklenici adresine, idarece yazili olarak, faksla veya telefonla bildirilen
anzalar igin yiiklenici ariza haberini aldiktan sonra en ge¢ 4 (dort) saat iginde arizaya miidahale
edecektir. Isi alan yiiklenici, tim sistemler Uzerinde gerekli incelemeleri yapmali ve eger 4 saatten
daha kisa siirede mildahale gerektiren sistemler var ise, 4 saatten az olmak lizere, kendi belirleyecegi
siirede sistemlere miidahale etmelidir. Klima arizasina geg mildahale nedeniyle ilag bozulmas: v.b.
maddi ve manevi kayiplardan yliklenici kusursuz sorumlu olacaktir.

3.5, idare; sistemlerin arizalanmas: halinde, arizay: ytiklenicinin bildirdigi telefon ve faks numarasina
glinlin 24 (virmi dort) saatinde bildirebilir. Bildirim tarih ve saatleri hakkinda kurum kayitlan esas

alinacaktir. Firma bu hususta ulagilabilecek telefon ve faks numaralarini idareye bildirecektir.

3.6. Yiklenici, belirtilen siire zarfinda arizaya mildahale etmedigi taktirde idarece tutulacak rapor
icerigini kabullenmisg sayilir,

3.7. Ariza durumlarinda yilklenici mesai saatleri diginda da gahymay: kabul edecektir.

Ayrica, yiiklenici ig saatleri diginda veya tatil giinlerinde ¢alistifinda (bayramda ve resmi tatil glinleri
de dahil.) veya ariza bakimi nedeniyle tatil ginleri ve is saatleri diginda calismak zorunda kaldiginda
her ne durumda olursa olsun ek (cret ve teknisyen seyahat masraflanmi v.b. giderleri talep
etmeyecektir.

3.8. Servis hizmetleri sonunda, klimalarin ¢alisma performanslari yilklenici vasitasiyla test edilecek ve
klimalar ¢aligir vaziyette teslim edilecektir.

3.9. Klimalarmn bulundugu mahallerde yilklenici firmanin adres, faks ve telefon bilgilerini igeren
levhalar olmahdur.

3.10. Firma cihazlarin elektrik giivenlik testlerini her bakimda yapmalidir.

4.1, iy Giivenligi

4.1.1. Caligtinlacak elemanlaninin ig saghf giivenligi ve can giivenligi, gerek i mahallinde ve
gerekse ulagim esnasinda yiikleniciye aittir. Ytiklenici, biinyesinde galistirdis personelin
genel saglik sigortalas: v.b. mevzuatin zorunlu tuttugu sigortalarim yaptirmak zorunda olup,
idaremiz bu konuda sorumlu degildir. Firma is mahallinde i§ glivenligi tedbirlerini almak
zorundadir. 6331 sayihi I Saghi ve Giivenligi Kanunu mevzuatinin ve igin gerektirdigi her
ttirltt tedbiri almak yiiklenicinin sorumlulugundadir. Ayrica personele uygun (ergonomik ve
yapilan ige uygun) is giivenligi igin kullamlacak tim Kisisel Koruyucu Donammlar yiiklenici

tarafindan karsilanacaktir.

4.1.2. Yikleniciden kaynakli nedenlerle meydana gelen herhangi bir ariza veya diger
nedenlerden dolay: yitklenici elemani, personel, hasta veya hasta yakinlarnimn kaza gegirmesi,
yaralanmasi, §lim{ v.b. magduriyetlerin olugmas: durumunda yitklenici kusursuz sorumludur.



5. CIHAZ BAKIM PERiYODU

Yilda toplam 6’sar (altisar) defa 2 aylik periyotlar halinde sézlesmeye konu klima cihazlarina
bakim yapilacaktir. {Ik bakimlar Mart, ikinci bakimlar Mayss, U¢tincli bakimlar Ternmuz, dérdiinct
bakimiar Eyldl, besinci bakimlar Kasim, altinct bakimlar ise Ocak ayinda yaptlacaktir. Bakimlarin
Ocak ayinda sona ermesi, arizalara Ocak ayindan sonra miidahaleye engel teskil etmeyecektir.
Sézlesmenin imzalanmasi itibariyle 1 yil boyunca firma her turlti arizayl malzeme haric icretsiz
gidermekle yikimlidir. Bakim isi siiresince gerek rutin bakimlarda, gerekse muhtemel arizalara
mildahalede yapilacak gaz ilavelerinden herhangi bir ek licret talep edilmeyecektir.

6. CEZAI HUKUMLER

6.1, Sézlesmenin devam ettifi middet igerisinde klimalarin igletmesi ve bakim islerinde dogacak
biitiin teknik sorumluluk yilkleniciye ait olacaktir. Bakim noksanligindan ve isletme yetersizliginden
kaynaklanan amzalarda tim sorumluluk yikleniciye aittir. Ortaya gikan bitiin arzalar idarece
yiklenici adresine yazih olarak ve/veya iletisim numaralarina, faksla veya telefonla bildirilecektir.
Yiiklenici ariza haberini aldiktan sonra derhal miidahale edecektir. Mildahaleye geg kalindig: taktirde
her arizaya giinlitk ihale bedelinin % 0,05°i oraminda ceza kesilecektir. Yilklenicinin arizaya geg
ve/veya yanliy miidahalesi, arizal pargalar) ge¢ veya yanlig parga ile degistirmesi, bakim ve onarimlan
aksatmas: v.b. nedenlerle idarenin ugrayacagi maddi ve manevi zararlar yiiklenici tarafindan
giderilecektir,

6.2. Isin ifas) esnasinda binalarimizda meydana gelebilecek tiim yipranma ve kirilmalar yilklenici
tarafindan fen ve sanat kurallar ile ytriirlikteki mevzuata uygun sekilde giderilecektir. Olugacak
herhangi bir zararin tespitinde igletme kayb: da dikkate alinacaktir.

6.3. Yiklenici firma elemanlarinin kamu malina verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini idare
yapacaktir) Uizerinden firma tarafindan 6denmek zorundadur.

6.4. Klimalarda yilkleniciden kaynakl nedenlerle meydana gelen herhangi bir arnza veya diger
nedenlerden dolay: personel, hasta veya hasta yakinlarinin kaza gegirmesi, yaralanmasi, 8ltmi v.b
magduriyetlerinin olugmas: durumunda ylklenici kusursuz sorumludur.

7- DIGER SARTLAR

7.1. Meydana gelen ya da geligebilecek her tiirlii ariza veya yapilmas: planlanan bakim ve onarimlar
sirastnda ihtiyag duyulabilecek malzemeler idareye bildirilecek ve malzeme varsa depodan
kullamlacak, meveut degil ise; Idare, mevzuata uygun dogrultuda bagka firmalardan temin etmekte
serbesttir. Yilklenici bu hususta itirazda bulunamaz. Temin edilen pargalarin montaji yiiklenici
tarafindan Ucretsiz yapilacaktir.



7.2, Yiiklenici tarafindan temini gergeklestirilen yedek pargalar igin iseilik, nekliye ve montaj
yUklenici tarafindan Ucretsiz gergeklestirilir. Klimalarm marka ve modellerine uygun orijinal yedek
parga kullanilacaktir,

7.3.Yiiklenici tarafindan temin edilen ve montaji yapilan yedek pargalar kullamim hatalari haricinde
yiiklenici tarafindan en az 1 (bir) yilhk garanti altinda olacaktir. Garanti silresi dolmadan bozulan
yedek pargalarin temin edilmesi ve degigtirilmesi ytiklenici sorumlulugundadir. Bunun i¢in Ucret talep
edilmeyecektir.

7.4. Yiklenici yaptigi bakim ve onarim esnasinda kullandif1 malzemenin hatali, yanhs segimi,
standartlara uygunsuzlugu, kullanici hatast v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her tiirll zarar ve
ziyandan dogrudan sorumludur.

7.5. Ariza, yliklenici tarafindan temin edilecek parca degistirilmek suretiyle giderilecekse idareye
yazili rapor edildikten ve onay alindiktan sonra, parcanin il ici temininde 12 (on_iki) saat; il diss
temininde ise 48 (kirk sekiz) saat iginde tiim klimalar gilvenli calisir hale getirilir.

7.6.Yedek parganin yurt disindan gelmesi halinde yasal prosedirlerin gereklerine gre ve azami 1 (bir)
ay iginde ilgili parca ve/veya parcalar temin edilir (Mevzuata gbre 1 aydan daha uzun siirede
gelebilecek durumda olan yedek pargalar ile ilgili bu durum idareye ispatlanmahidir.) ve tim klimalar
gilvenli caligir hale getirilir,

7.7. Yiklenici, klimalarin ariza ve/veya bakiminda idarenin haberi olmadan ve onayin: almadan
herhangi bir parca veya malzemeyi degistiremez.

7.8. Periyodik bakim ve onarum, parga degisimi, arizanin giderilmesi v.s. sirasinda veya sonrasinda,
sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardimci parcalardaki ve aksamlardaki her tiirl is ve
islemler (sklim, takim, malzemenin mahallinden baska bir yere gotiirlilmesi, geri getirilmesi, hurda
malzemenin idarenin belirleyecegi ve/veya gésterecei yere nakliyesi v.s. ) yiiklenici firma tarafindan
licretsiz olarak yaptlir.

7.9. Yiklenici bakim ve arizalara mildahale sirasinda aginmi§, yipranmig veya arizalanmis olan
parcalar tespit edip idareye bildirmek zorundadir. Degismesi gereken parganin fdarenin onay
alipdiktan _sonra yerinden sdkillmesi, yenisinin yerine takilmasi ve gahgir halde teslimi firma
tarafindan, malzeme harig, licretsiz yapilir.

7.10. Yilklenici dnce degisimin gerekliligi ile ilgili teknik raporunu; parca degisimi yapildiktan sonra
da degisim yapildifina dair olusturulan teknik servis raporunu konu ile ilgili idari ve/veya teknik
personele imzalatacaktir,

7.11. Degisen pargalar mutlak surette idari ve/veya teknik personelden herhangi birine teslim edilecek,
degisecek parca ambalajh bir gekilde idare yetkilisince teslim alinacaktir. Ambalaji agik ve kullanilmig
parga degisimi tespit edildiginde parca parasi Sdenmeyecegi gibi, ilgili klimaya ait 0 ddnemin bakim
Uicreti de firmaya &denmeyecektir. Firma bu hususu peginen kabul etmis olur,

7.12. lgin yapimi sirasinda veya planh bakim ¢aligmalarindan dnce klimalarda bir ariza meydana
gelmesi durumunda yetkililere aninda bilgi verilecek, aksi halde yapilan mildahalelerden idare
sorumlu olmayacaktir,

7.13. Idare bakim ve onarim swasinda firma teknik elemanlarina stzlesme kapsamindaki sisteme
girme yetkisi verecek ve ilgili teknik elemanlara ¢aligma sahasi saglayacaktir.



7.14. Yitklenici bakimini yapmis oldugu sistemlerin fenni mesuliyetini kanun, yonetmelik ve teknik
sartnameler v.b. mevzuat ¢ergevesinde Ustlenir.

7.15. Sbzlesme uhdesinde kalan firma, bakim sdzlesmesinin ylirlirlige girdigi tarihten itibaren 20
(yirmi) is giind igerisinde sartnameye konu olan tiim klimalarin genel kontroliinti, emniyet tedbirleri ve
kullanim standartlari bakimindan yapar. Yiiklenici bu durumlarla ilgili olusturacag teknik raporu
idareye teslim edecektir. Bu islemden dolayi yiiklenici firma herhangi bir bedel talep etmeyecektir.
7.16. Yiklenici, sistemlerin bakimmin yapilmasi esnasinda ileriye donilk alinmasi gereken tedbirleri
bakim tutanagina yazarak imza altina alacak ve ilgili tutanafi idareye ve teknik islerden sorumlu
yetkililere bildirecektir.

7.17. Servis igin gelen personel mutlak surette yiiklenici elemam oldugunu belirten firma kimligini
tagtyacaktir. Y(klenici bakim igin daha 8nceden ibraz eitigi personel listesini idareye verecektir. Bu
listede ismi bulunmayan personelin sistemlere mildahale etmesine kesinlikle miisaade edilmeyecek ve
bundan kaynaklanan gecikmeler igin ilgili cezai mileyyideler igletilecektir.

7.18. Gerek periyodik bakim, gerekse herhangi bir arizaya miidahale sonrasinda bir klimanin veya
klimalarin meveut islevlerinde zayiflama, islevlerinin ortadan kalkmas: veya fonksiyon kayiplan gibi
bir durumla kars: kargiya kalinirsa bu durum, yitklenici firma sorumlulugunda olup herhangi bir bedel
talep edilmeden ivedi olarak sorun yiiklenici tarafindan dizeltilecektir.

7.19, Yiklenici firma, s8zlesmenin bitim tarihinden 15 (on beg) giin &nce bakim islemini 1 (bir)
defaligina tekrarlayacak ve klimalar ile ilgili kapsamh bir rapor olugturup idareye ve/veya teknik
islerle ilgili sorumlu kisma teslim edecektir.

7.20. idare firmadan sdzlesme siresi iginde herhangi bir zaman, yeterli gbrmedigi elemanlarin
depistirilmesi ve/veya sayilarin arttirlmasini isteyebilir. Bu durumda idareden higbir sekilde ek ticret
istenmeyecektir.

7.21. I kapsaminda sarf malzeme olarak kullanilan malzemeler yiiklenici firma tarafindan giivenli bir
sekilde hastane ortamindan uzaklastirilacaktir.

7.22. Klimalar igin kullanic: tarafindan yapilmas: gereken glinlilk, hafialik, 2 ayda bir olan ve yillik
bakimlarin daha saglikls ve giivenli yapilabilmesi adina, ylklenici firma idare teknik personeline bu
bakimlarla ilgili gerekli egitimi yerinde vermekle mitkelleftir. Verilen bu egitim taraflar arasinda
tutanak hazirlanarak resmiyet kazanacaktir.

7.23. Yapilacak bakim ve onarimlarda ylrirlikteki mevzuat ile fen ve sanat kurallarina uygun
davranilacaktir.



