MUODURLGGUMUZ 112 AciL SAGLIK HIZMETLERI (K.K.M) iCiN 1 (BiR) YILLIK
TIBBi GAZ ALIMI TEKNIK SARTNAMESIDIR

OKSIHEN GAZI {iL SAGLIK MUDURL{E(-112 ACIL SAGLIK HIZMETLER] TUPLERI

1- ihale konusu oksijen gazi solunum yetersizligi olan hastalarda kulianilacak olup, verilen
gazdan dogabilecek her tiirlii komplikasyonlar dan satic firma sorumiuy olup, bu sorumlulugu
ihalede belge ile taahhiit edecektir.

2- Verilecek Oksijen Gazi; ithal ise ithal ve dolum izin beigesi, yerli ise diretim ve dolum izin
belgesine sahip olacaktir. Belge Saghk Bakaniigi ila¢ ve Eczacilik Genel Miidiirlaga (ilag ve
Tibbi Cihaz Kurumu ) tarafindan verilmis olacak ve ihalede belgelendiriiecektir. Ayrica
ylklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dagitim izin belgesi olup, bu belge Saghk
Bakanhgina bagl yetkili kuruluslardan alinmis olacak ve belgelendirilecektir.

3- Oksijen gau ile il Saghk Mudirligi 112 K.K.M elinde bulunan farkli ebat ve hacimlerdeki
tlplere dolum saglanacaktyr.

4- Tibbi Gaz Tiiplerinin Bakim Sartlar::
a)Kaynakl: celik tiiplerin imalati TS EN 13322-1:2006 TS EN 13322-2 2006’ e gore
b)Dikissiz celik tiiplerin imalati TS EN 9809 -1-2-3 ;2011"e gére

X- Basingh gazlar kulanim sirasindaki periyodik bakim ve tamir, muayene, deney kurallan
TS EN 1803 ve TS EN 1968 “ ¢ gore bir tlipiin uzman kisilerce en gec 10(On)Yilda bir
kontroliiniin yapilmas.

5- Dolumdan gelen tiipler mutlaka miihiirli olacaktir,
6- Tiplerin Nakil isleri:

Dolumdan gelen tiipler yiiklenici firma tarafindan il Ambulans Servisi Baghekimlik Hizmet
Binasina teslim edilecek ve teslimattan sonrada il Saglik Miidirliigiince asagida belirtilen 112
ASHI istasyonlarina uygun sartlarda ve iI Ambulans Servisi Bashekimliginin belirtecegi
zamanlarda teslimattni yapacaktir.

L SAGLIK MUDURLUGUNCE OKSIJEN TUPLERININ TESLIMININ YAPILACAGI YERLER
a) Dogubayazit 112 ASHi Binas;
b) Diyadin 112 ASHi Binas)
¢) Taslicay ASHi Binasi
d) Elegkirt ASHi Binas:
e) Patnos ASHi Binasi
f) Tutak ASHi Binas)
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g) Hamur ASHi Binasi

7- Dolumdan gelen tiiplerin kontroiii yiklenici firma tarafindan I Ambulans Servisi
Baghekimlik Hizmet Binasinda bulunan teknik sorumlu tarafindan yapilacaktir. Eksik veya
anzal gelen tiipler dolum igin firmaya iade edilecek ve kurumdan ikinci bir dolum iicreti talep
edilmez. Tuplerin anzall ventil, Kelebek, rot vb. ekipmaniannin degistirme islemlerini ve
gerektiginde boyama iglemleri yiiklenici firma tarafindan yapilacak ve bunlar igin ayrica iicret
talep edilmeyecektir. Tiiplerin ventilleri TSE standartlarina uygun olacaktir.

8- Oksijen gazi talebi en geg 48 saat ierisinde ilgili firma tarafindan yerine getirilecektir. Aksi
halde her gegen giin igin cezai muayede uygulanacaktir. Intiyaci telefon veya belgegeger ile
bilgilendirilecektir.

9- Oksijen gazinin safligi Tirk Farmakopesine uygun olacaktir. Oksijen gazi safligr en az %
99,50 saflikta rutubetsiz ve basinci 150 atil’ den agag olmayacaktir. Kontrollerde basincin
eksik glkmasi durumunda tiipier hicbir iicret 6denmeksizin ilgili istasyonlarda kalacaktr.

10-Oksijen gaz tiipleri Merkezde il Ambulans Baghekimligindeki teknik elemana fcelerde ise
112 istasyon sorumlusuna teslim edilecektir.

10- Oksijen gazi alimi peyderpey olup sézlesme bitim tarihine kadar devam edecektir.

GENEL SARTLAR

1-ihale edilecek olan medikal gazlar (Il Saghk Madirligi - 112 Acil Saghk Hizmetlerinde)
kullanilacaktir.

2-Medikal amach gazlar birinci derecede insan yasami ile ilgili olup, yiiklenici firma tarafindan
uretim, depolama, naklive, bosaltma ve kullanma siiresince gazin tibbi &zelliklerini
koruyacaktir.

3-Bu sartnamede bulunmayan hiikiimler igin ilgili yasa, yonetmelik, tuziik ve standartlardaki
hiikiimler gegerlidir.

4-5aghk tesislerinde dolumu vyapilacak tiip tiipler sbzlesme siiresince firma tarafindan
saglanacaktir. il Saghk MiidGrligi 112 Acil saglik Hizmetlerinin tiipleri demirbas olup
tiiplerin her hangi bir sebeple zarar gérmesi halinde yiklenici firma tarafindan yenisi ile
degistirilecektir.




5-Yiklenici gaz ile ilgili yiikleme ve nakliye islemlerini trafik kanunu ve yonetmeliklerine
uygun olarak kendisi yapacaktir. Aksi takdirde meydana gelebilecek her tiirlii maddi ve
manevi sorumluluk yiikleniciye aittir.

6-Medikal tiiplerin eskiyen, asinan ve kullaniimaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. gibi
ekipmanlarin temini ve degistirme islemleri ayrica boyalan eskiyen tiiplerin boyama islemleri
ylklenici firma tarafindan iicretsiz olarak yapilacaktir.

7-Teslim edilecek tibbi gazlarin teslimat; irsaliye ile yapilacaktir.

8-Tiiplerin nakliyesi ve bosaitilmasi sartnamenin &. maddesinde belirtilen yerlerdeki
istasyonlara yiiklenici firma tarafindan yapiacaktir.

9-Tuplerin contalan yiiklenici firmaya aittir.

Ertugrul AKDENIz OKCE Ayhan KAYA

I
112 Arag Sorumlusu 112 Mall.Tek.




