MUDURLUGUMUZ 112 ACIL SAGLIK HiZMETLERI (K.K.M) iCiN 1 (BiR) YILLIK
TIBBi GAZ ALIMI TEKNiK SARTNAMESIDIR

OKSIJEN GAZ1 (iL SAGLIK MUDURLUGU-112 ACIL SAGLIK HIZMETLERI TUPLERI)

1- Ihale konusu oksijen gazi solunum yetersizligi olan hastalarda kullanilacak olup, verilen
gazdan dogabilecek her tiirlii komplikasyonlardan satic: firma sorumlu olup, bu sorumlulugu
ihalede belge ile taahhiit edecektir.

2- Verilecek Oksijen Gazj; ithal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise iiretim ve dolum izin
belgesine sahip olacaktir. Belge Saghk Bakanhgi ilag ve Eczacilik Genel Miidiirligii (ilag ve
Tibbi Cihaz Kurumu ) tarafindan verilmis olacak ve ihalede belgelendirilecektir. Ayrica
ylklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dagitim izin belgesi olup, bu belge Saglik
Bakanhgina bagh yetkili kuruluglardan alinmig olacak ve belgelendirilecektir.

3- Oksijen gaz ile il Saghk Miidirligi 112 K.K.M elinde bulunan farkl ebat ve hacimlerdeki
tiiplere dolum saglanacaktir.

4- Tibbi Gaz Taplerinin Bakim Sartlari:
a)Kaynakl gelik tiiplerin imalati TS EN 13322-1,2006 TS EN 13322-2 2006” e gire
b)Dikissiz gelik tiiplerin imalat: TS EN 5809 -1-2-3; 2011“ e gore

X- Basingh gazlar kulamim sirasindaki periyodik bakim ve tamir, muayene, deney kurallan
TS EN 1803 ve TS EN 1968 “ e gore bir tiipiin uzman kisilerce en ge¢ 10(On)Yilda bir
kontroliniin yapiimasi.

5- Dolumdan gelen tiipler mutlaka miihiirll olacaktir.
6- Tiiplerin Nakil igleri:

Dolumdan gelen tiipler yiiklenici firma tarafindan il Ambulans Servisi Baghekimlik Hizmet
Binasina teslim edilecek ve teslimattan sonrada il Saghk Midiirligtince agagida belirtilen 112
ASHI istasyonlarina uygun sartlarda ve il Ambulans Servisi Bashekimliginin belirteceg
zamanlarda teslimatini yapacaktir.

iL SAGLIK MUDURLUGUNCE OKSIJEN TUPLERININ TESLIMININ YAPILACAGI YERLER
a) Dogubayazit 112 ASHi Binas
b) Diyadin 112 ASHi Binas
c¢) Tashcay ASHI Binasi
d) Eleskirt ASHi Binasi
e) Patnos ASHI Binasi
f) Tutak ASHi Binas
g) Hamur ASHi Binast
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7- Dolumdan gelen tiiplerin kontrolii yiiklenici firma tarafindan il Ambulans Servisi
Bashekimlik Hizmet Binasinda bulunan teknik sorumlu tarafindan yapilacaktir. Eksik veya
arizal gelen tiipler dolum igin firmaya iade edilecek ve kurumdan ikinci bir dolum icreti talep
edilmez. Tiiplerin arnizali ventil, Kelebek, rot vb. ekipmanlarinin degistirme islemlerini ve
gerektiginde boyama iglemleri ylklenici firma tarafindan yapilacak ve bunlar igin aynca icret
talep edilmeyecektir. Tiplerin ventilleri TSE standartlarina uygun olacaktir.

8- Oksijen gaz! talebi en geg 48 saat igerisinde ilgili firma tarafindan yerine getirilecektir. Aksi
halde her gecen giin icin cezai muayede uygulanacaktir, ihtiyaci telefon veya belgegeger ile
bilgilendirilecektir.

9- Oksijen gazinin safli Tirk Farmakopesine uygun olacaktir. Oksijen gazi saflig en az %
99,50 saflikta rutubetsiz ve basinct 150 atii” den asag olmayacaktir. Kontrollerde basincin
eksik plkmasi durumunda tiipler higbir licret 6denmeksizin ilgili istasyonlarda kalacaktr.

10-Oksijen gazi tiipleri Merkezde il Ambulans Baghekimligindeki teknik elemana ilgelerde ise
112 istasyon sorumlusuna teslim edilecektir.

10- Oksijen gazi alimi peyderpey olup sdzlesme bitim tarihine kadar devam edecektir.

GENEL SARTLAR

1-ihale edilecek olan medikal gazlar (il Saghk Miidiirliigii - 112 Acil Saghk Hizmetlerinde)
kullanilacaktir.

2-Medikal amagch gazlar birinci derecede insan yasamu ile ilgili olup, yiklenici firma tarafindan
iiretim, depolama, nakliye, bosaltma ve kullanma siresince gazin tibbi ozelliklerini
koruyacaktr.

3-Bu sartnamede bulunmayan hiikiimler igin ilgili yasa, yonetmelik, tizik ve standartlardaki
hiikiimler gecerlidir.

4-Saglik tesislerinde dolumu yapilacak tlip tiipler sézlesme stiresince firma tarafindan
saglanacaktir. il Saghk Mudirligi 112 Acil saglik Hizmetlerinin tipleri demirbas olup
tiiplerin her hangi bir sebeple zarar gormesi halinde yiiklenici firma tarafindan yenisi ile
degistirilecektir.

S-Yiiklenici gaz ile ilgili yiikleme ve nakliye islemlerini trafik kanunu ve yénetmeliklerine
uygun olarak kendisi yapacaktir. Aksi takdirde meydana gelebilecek her tlrli maddi ve
manevi sorumluluk yikleniciye aittir,
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6-Medikal tiiplerin eskiyen, asinan ve kullanilmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. gibi
ekipmanlarin temini ve degistirme islemleri ayrica boyalan eskiyen tliplerin boyama islemleri
yuklenici firma tarafindan licretsiz olarak yapilacaktir.

7-Teslim edilecek tibbi gazlarin teslimati irsaliye ile yapilacaktir.

8-Tiiplerin naklivesi ve bosaltimasi sartnamenin 6.Maddesinde belirtilen yerlerdeki
istasyonlara yiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

S-Tiplerin contalan yiiklenici firmaya aittir.
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