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Konu: SALON TIPI KLIMA ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktari ve dzellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gre Dogrudan Temin Usuliile yapilacaktir, Sz Konusu alm ¢in KDV hart; birim fiyat tekliflerinizi TL
irerinden 18.06.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak gndsrmeniz hususunda;
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Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag Birim:

» Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri terisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi gin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
» Teklifler Birim Fiyatiwerinden degerlendirilecektir.
eklif edilen malzemelerin “T.C.Ilg ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas1” na kaydedilerek onaylanmisiin numarasi (barkod)
‘uimahdir.
» Teklif edileni¥nlerin onaylanmisiifn numaras: (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
« Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dizenlenmesinden itibaren yiklenicinin yazili talebiizerine en ge; 180 gin
tinde Yikleniciye veya vekilineddemeyi yapacaktir.
« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
» Teknik Sartname ektedir.
« En geg 7 (vedi) din perisinde faturas: kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetinddemesi yapilmayacaktir.
* Bu ahmdan ortayagikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI

Agri Egitim Ve Arastirma Hastanesi

48000 BTU KLIMA ALIM ve MONTAJ ISI TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU:

1.1 Bu sartname Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi’'nin ihtiyaci olan madde 2’de teknik
ozellikleri belirtilen 1 (bir) adet 48000 btu salon tipi klima alim ve montaj isinin 4734
sayili kamu ihalesi kanunu kapsaminda satin alinmasini kapsamaktadir.

2. TEKNIK OZELLIiKLER:

2.1, Bahse konu ahm, Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi Morg birimi igin istenmektedir. Klimanin
montaj, elektrik ve atik su ig¢iliklert, igi alan firma tarafindan yapilacaktir.

2.2.Klimanin teknik 6zellikleri agagida belirtilmistir.

2.3.48000 BTU SALON TIP KLIMANIN ISTENEN OZELLIKLER

2.4. Salon tip klima hava sogutmah kondenserli olmalidir.

2.5.Salon tip klima R410A sogutucu akigkan ile ¢aligiyor olmahidir.

2.6. Salon tip klima trifaze, 380-415V/50Hz elektrik ile ¢alisabilir yapida olmalidir.

2.7.Dug uniteler Eurovent sertifikasina sahip olmalidir.

2.8.Salon tip klima ortamin ihtiyacina gére isitma, sogutma, nem alma, fan ve otomatik konumda
caligsabilecek yapida olmalidir,

2.9.8alon tip klimada kumanda iizerinden kontrol edilebilen dikey otomatik salinim modu
bulunmalidir,

2.10.  Salon tip klima tiim fonksiyon ve sicaklik degerlerinin gésterildigi bir kablosuz kumanda ile
calistinlabilmelidir.

2.11. Salon tip klimamn sogutma kapasitesi min. 46.500 BTU/, isitma kapasitesi min.50.000
BTU/h olmalidir.

2,12, Salon tip klimann i¢ tinite fam 3 ayn secenek ile ¢aligsabilmelidir.

2.13.  Salon tip klimamn i¢ Gnite hava yénlendirme kanatlan manuel olarak saga sola ve otomatik
olarak yukan asagt salimm yapabilir yapida olmalidir.

2.14. Tesisat iglerinde bakir boru kullanilacaktir.

2.15. Sistemde otomatik defrost (dis unitedeki buzlanmayi ¢ézme) ozelligi bulunmahdir. Defrost
devrede oldugunda kontrol paneli tizerinde ilgili simge ile belirtilmelidir.

2.16.  Sistem, montaj yerine bagli olarak, sistem egdeger bakir borulma mesafesi igin 30 metreye; kot
farki i¢in 20 metreye kadar imkan tamimalidr.

2.17.  Sezonsal verimlilik degerlerine gére EER/COP degerleri sirasiyla minimum 2,6/2,8 olmalidir.

2.18. Sistemin c¢aligma arahgi sogutmada -15°C / 40°C, isitmada -15°C / 20°C dig ortam
sicakliklar1 arasinda olmalidir.

2.19. Bahse konu klima 2 (iki) yil garantili olacak ve arzalar isi alan firma tarindan iicretsiz
yapilacaktir.



3. KABUL;
3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerininde bulunacagi komisyon tarafindan yapilacaktir. Kabul
ve kontrol idari sartname, teknik sartname, sozlesme ve sdzlesme ekleri ile ihale yonetmeligi
hiikimieri ger¢evesinde yiiriitiilecektir.

Yukarida belirtilen hizmet alimiyla ilgili tiim uyusmazliklarda Agr1 mahkemeleri
yetkili olacaktir,

Teknisyen Yrd.




